
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КАФЕДРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ  

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания 
 

к практическим занятиям и выполнению курсовой работы  
по дисциплине «Реконструкция систем водоснабжения  

и водоотведения» для студентов специальности 1–70 04 03 
«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брест 2020 



УДК 628.1, 628.2 
 
 
 
 

В методических указаниях приведены основные справочные материалы, не-
обходимые для проектирования в условиях реконструкции систем транспортиро-
вания и распределения воды в населенном пункте, а также систем для отвода и 
очистки сточных вод. В методических указаниях изложены методики выполнения 
водохозяйственных расчетов, гидравлической увязки кольцевой водопроводной 
сети и гидравлического расчета водоотводящей сети в условиях расширения жи-
лой застройки. Рассмотрены примеры расчета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители:  С. В. Андреюк, к.т.н., доцент 
                         Б. Н. Житенёв, к.т.н., профессор  
                         С. Г. Белов, к.т.н., доцент 
 
 
 
 
 
Рецензент: С. А. Новик, главный специалист отдела комплексного 

проектирования   № 2 УП «Институт Брестстройпроект»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение образования 
© Брестский государственный технический университет, 2020 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................5 

1 Реконструкция систем водоснабжения ................................................................8 

1.1 Трассировка существующих и проектируемых объектов водоснабжения 
населенного пункта и промышленного предприятия ..............................................8 

1.2 Проектирование и расчёт водозаборных сооружений из подземного 
источника ....................................................................................................................9 

1.2.1 Расчёт основных параметров подземного водозабора для 
существующего положения ............................................................................... 10 

1.2.2 Расчёт основных параметров подземного водозабора после 
реконструкции ................................................................................................... 12 

1.3 Расчёт сооружений для забора воды из поверхностного источника ........... 13 

1.3.1 Выбор места расположения и типа речного водозаборного сооружения
 13 

1.3.2 Гидравлический расчет элементов поверхностного водозабора ........ 13 

1.3.3 Расчет подачи и напора (давления) насосного оборудования ............ 14 

1.3.4 Мероприятия по санитарной охране водозабора из поверхностного 
источника водоснабжения ................................................................................ 16 

1.4 Реконструкция водоводов и водопроводных сетей ....................................... 17 

1.4.1 Гидравлический расчёт городской водопроводной сети для 
существующего положения .............................................................................. 17 

1.4.1.1 Выбор системы водоснабжения .................................................. 17 

1.4.1.2 Определение подачи насосной станции первого подъёма ....... 17 

1.4.1.3 Определение удельных расходов воды ..................................... 17 

1.4.1.4 Определение путевых расходов воды ........................................ 18 

1.4.1.5 Определение узловых расходов воды ........................................ 18 

1.4.1.6 Проектирование водонапорной баши ......................................... 19 

1.4.1.7 Предварительное потокораспределение ................................... 21 

1.4.1.8 Подбор материала и диаметров труб ......................................... 21 

1.4.1.9 Увязка водопроводной сети ......................................................... 21 

1.4.1.10 Построение карт пьезолиний ..................................................... 23 

1.4.2 Гидравлический расчёт городской водопроводной сети в условиях 
реконструкции ................................................................................................... 24 

1.4.2.1 Выбор системы водоснабжения .................................................. 24 

1.4.2.2 Определение удельных расходов воды (после реконструкции)25 

1.4.2.3 Определение путевых расходов воды ........................................ 25 

1.4.2.4 Определение узловых расходов воды ........................................ 27 

1.4.2.5 Предварительное потокораспределение ................................... 27 

1.4.2.6 Подбор материала и диаметров труб ......................................... 27 

1.4.2.7 Увязка водопроводной сети ......................................................... 27 

1.4.2.8 Построение карт пьезолиний ....................................................... 29 

1.4.2.9 Определение размеров резервуаров чистой воды (РЧВ) ......... 29 

1.5 Реконструкция сооружений водоподготовки природных вод. Проектиро-
вание и расчёт станции обезжелезивания ........................................................... 32 

1.5.1 Расчет фильтров обезжелезивания ....................................................... 33 

1.5.2 Обеззараживание воды ........................................................................... 35 

 



 

4 

1.5.3 Отстойники промывной воды .................................................................. 35 

1.5.4 Шламовые площадки ............................................................................... 37 

1.6 Реконструкция насосных станций систем водоснабжения ........................... 40 

1.6.1 Определение давления насосов первого подъёма   
(до реконструкции) ............................................................................................ 41 

1.6.2 Определение давления насосов первого подъёма  (после реконструкции) 42 

1.6.3 Определение давления насосов второго подъёма (случай 
строительства станции обезжелезивания при реконструкции сети) ............ 43 

2 Реконструкция системы водоотведения .......................................................... 45 

2.1 Трассировка существующих и проектируемых объектов водоотведения 
населенного пункта ................................................................................................. 45 

2.2 Определение расчетных расходов по участкам сети .................................... 46 

2.3 Гидравлический расчет водоотводящих сетей в условиях реконструкции. 
Высотное проектирование ..................................................................................... 48 

2.4 Реконструкция насосных станций сточных вод.............................................. 52 

2.5 Реконструкция сооружений по очистке сточных вод. Проверочный расчет 
пропускной способности сооружений механической / биологической очистки с 
учетом расширения очистной станции ................................................................. 54 

2.5.1 Подбор приемной камеры ....................................................................... 54 

2.5.2 Расчет сооружений механической/биологической очистки .................. 55 

2.5.2.1 Расчет вторичных отстойников до реконструкции ................... 55 

2.5.2.2 Расчет вторичных отстойников после реконструкции ............. 55 

3 Приемка, пуск и наладка работы пускового комплекса сооружений после 
реконструкции и/или расширения ......................................................................... 56 

Литература .................................................................................................................. 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Пример оформления листа «Реконструкция системы 
водоснабжения» (ФА1) ................................................................ 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример оформления листа «Реконструкция системы 
водоотведения» (ФА1) ................................................................. 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Глубина промерзания грунта, см (СНБ 2.04.02–2000) .............. 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Трубы, применяемые при проектировании сетей ВиВ .............. 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Скорости фильтрования при нормальном и форсированном 
режимах для расчета скорых фильтров .................................... 70 

 
 



 

5 

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения» – инженерная 

дисциплина для студентов, изучающих вопросы исследования, констру-

ирования, расчета, проектирования и эксплуатации объектов водо-снабжения 

и водоотведения. Она включает сведения о приемах реконструкции и интен-

сификации работы сетей и отдельных сооружений водоснабжения и водо-

отведения. 

Курсовая работа выполняется на тему «Реконструкция и расширение 

систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта». 

В курсовой работе предусматривается выполнение следующих расчетов 

и задач: 

 реконструкция водозабора из подземных источников заключается в 

проверке требуемого количества скважин для обеспечения подачи в город 

максимального суточного расхода (до и после его увеличения), определение 

диаметров и потерь давления в сборных водоводах; 

 курсовая работа предусматривает после реконструкции водопроводных 

сетей использование речной воды промышленным предприятием для 

технических целей: выполняется трассировка и подбор насосного оборудо-

вания руслового водозабора из поверхностного источника (показатели 

качества воды в поверхностном источнике водоснабжения соответствуют 

требованиям технологического процесса); 

 курсовая работа предусматривает расчет водопроводных сетей для 

существующего положения и положения после реконструкции на два 

расчетных случая: в час максимального водопотребления и то же с учетом 

пожара; водопроводная сеть для существующего положения проектируется с 

водонапорной башней (подлежит расчету), с подачей подземной воды в 

кольцевую сеть от водозаборных скважин без дополнительной очистки; 

система городского водопровода после реконструкции – без водонапорной 

башни, с подачей подземной воды в кольцевую сеть от скважин через 

станцию обезжелезивания, РЧВ и НСII (подлежат расчету); 

 по разделу «Реконструкции насосных станций» курсовая работа 

предусматривает: определение требуемого давления и подачи насосных 

станций первого подъема НСI (до и после реконструкции); определение 

требуемого давления и подачи насосной станции второго подъема НСII (после 

реконструкции); определение требуемого давления и подачи главной 

канализационной насосной станции ГКНС (после реконструкции); 

 расчет сетей водоотведения предусматривает трассировку хоз-бытовой 

канализации для существующего положения, гидравлический расчет главного 

коллектора, одного бокового притока; трассировку хоз-бытовой канализации 

с учетом расширения жилой застройки, гидравлический расчет коллектора от 

нового жилого микрорайона с построением продольных профилей до колодца 

подключения к существующей сети; 

 реконструкция сооружений по очистке сточных вод включает в себя 

проверочный расчет пропускной способности приемной камеры, сооружений 

механической или биологической очистки с учетом расширения очистных 
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сооружений для уточнения количества этих сооружений и/или для 

реконструкции существующих сооружений путем ввода новых конструктивных 

элементов; 

 курсовая работа предусматривает разработку приемно-сдаточной 

документации: заполнение примера заключения органов госконтроля перед 

вводом реконструируемого сооружения в эксплуатацию и акта ввода этого 

сооружения в эксплуатацию. 

Исходными данными курсовой работы являются: 

 сводная таблица почасового водопотребления населенного пукта, 

промышленных и коммунальных предприятий, в том числе расчетное 

количество жителей, норма водопотребления, этажность застройки; 

 процент увеличения расхода для района жилой застройки и расходов 

водопотребления промпредприятия в 1-ую смену; 

 данные по скважинам в зоне разведанных запасов (дебит, коэффициент 

взаимодействия, статический, динамический уровни); 

 требуемое давление воды для технологических нужд на площадке 

промпредприятия; 

 реконструируемое сооружение станции очистки сточных вод; 

 высота отметки воды в приемной камере очистных сооружений над 

отметкой земли; 

 расположение отметки воды в приемном резервуаре ГКНС ниже отметки 

земли; 

 показатели качества сточных вод, поступающих на станцию очистки 

(БПК5, Свзв.в-ва).  

Графическая часть курсовой работы выполняется на листах формата А1 

(А2). На листе «Реконструкция системы водоснабжения» разрабатываются: 

генпланы населенного пункта по ГОСТ 21.704-2011 в масштабе 1:20000 

с нанесением сетей и сооружений водоснабжения (с результатами 

гидравлического расчета) для случаев до и после расширения жилой 

застройки; разрезы напорных скважин площадок 1-го подъема до и после 

реконструкции с нанесением значений отметок для определения расчетного 

давления насосного оборудования; условные обозначения и примечание 

с указанием мероприятий по реконструкции системы водоснабжения. На 

листе «Реконструкция системы водоотведения» разрабатываются: генпланы 

населенного пункта по ГОСТ 21.604-82 в масштабе 1:20000 с нанесением 

сетей и сооружений водоотведения (с результатами гидравлического 

расчета) для случаев до и после расширения жилой застройки; продольные 

профили водоотводящего коллектора в зоне расширения жилой застройки 

до колодца подключения к существующей сети; условные обозначения и 

примечание с указанием мероприятий по реконструкции системы 

водоотведения.  
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1 Реконструкция систем водоснабжения 
 

При проектировании системы водоснабжения и отдельных ее элементов 
надлежит учитывать динамику развития водопотребления (рост численности 
населения, рост запросов потребителей, расширение и развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства и, при необходимости, садово-паркового хозяйства), а 
также требования обеспечения надежности при воздействии на них дестабили-
зирующих факторов природного и техногенного происхождения. В проекте 
должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация 
трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная 
индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных 
конструкций, типовых изделий и деталей, в том числе из новых материалов. 

Порядок разработки и согласования, состав проектной документации, 
включая разработку экологического паспорта, для строящихся и реконструи-
руемых систем питьевого водоснабжения следует принимать в соответствии 
с СНБ 1.03.02. 

Системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подраз-
деляются на три категории: 

– первая (I) – допускается снижение подачи воды на хозяйственно-
питьевые нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения 
подачи не должна превышать трое суток; перерыв в подаче воды или сниже-
ние подачи ниже указанного предела допускается на время выключения по-
вреждения и включения резервных элементов системы (оборудования, арма-
туры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин; 

– вторая (II) – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при 
первой категории; длительность снижения подачи воды не должна превышать 
10 суток; перерыв в подаче воды или снижение подачи воды ниже указанного 
предела допускается на время выключения поврежденных и включения резерв-
ных элементов или проведение ремонта, но не более чем на 6 ч; 

– третья (III) – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 
при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 
15 суток; перерыв в подаче воды или снижение подачи воды ниже указанного 
предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.   

Системы водоснабжения поселений при числе жителей в них более 
50 тыс. человек следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. человек – 
ко второй категории; менее 5 тыс. человек – к третьей категории. 

 
1.1 Трассировка существующих и проектируемых объектов  

водоснабжения населенного пункта и промышленного предприятия 
 

Трассировка водопроводной сети обусловлена улицами и кварталами 
генплана и охватывает новые строящиеся районы города. Распределение 
расхода воды на нужды населения производится равномерно по длине сетей 
с учётом плотности застройки по определённым районам города, в соот-
ветствии с [1]. 

Для существующего положения курсовая работа предусматривает расчет 
водопроводной сети, которая состоит из следующих элементов: 
водозаборные сооружения из подземных источников (насосная станция  
1-го подъема); водоводы 1-го подъема, которые транспортируют воду от 
источника водоснабжения без дополнительной очистки к кольцевой 
водопроводной сети населенного пункта; разводящая водопроводная сеть 
(состоящая из двух-трех магистральных колец); водонапорная башня. 
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С учетом расширения жилой застройки требуется выполнить трассировку 
сетей водопровода в районе новых кварталов жилой застройки (в виде 
дополнительного водопроводного кольца), а также, при обосновании, сетей, 
дополнительно к существующим, на участках с недостаточной пропускной 
способностью. Кроме того, случай реконструкции системы водоснабжения 
предусматривает: строительство дополнительных водозаборных скважин 
(на существующей или новой площадке первого подъема); строительство 
водоводов 1-го подъема от водозаборных скважин до площадки сооружений 
2-го подъема (станция обезжелезивания с насосной станцией 2-го подъема и 
РЧВ); строительство водоводов 2-го подъема от площадки сооружений 2-го 
подъема до колодца подключения к разводящей городской сети; консервация 
водонапорной башни; строительство руслового водозабора раздельного типа 
на поверхностном источнике водоснабжения и водоводов до площадки 
промышленного предприятия (проект предусматривает использование речной 
воды промышленным предприятием для технологических нужд). 

Сети по городу проектируются с устройством камер и колодцев, 
выполняемых из сборных железобетонных элементов. Для наружного 
пожаротушения на сетях предусматривается установка пожарных гидрантов.  

 

1.2 Проектирование и расчёт водозаборных сооружений  
из подземного источника 

 
Питьевое водоснабжение населенного пункта базируется на эксплуатации 

подземных вод, водоносного комплекса среднедевонских отложений. 
Основным источником водоснабжения является существующий водозабор 

подземных вод. 
Качество воды подземного водозабора соответствует требованиям СанПиН 

10-124 РБ 99 [9] за исключением повышенного содержания  железа. Реконс-
трукция водозабора из подземных источников заключается в проверке требу-
емого количества скважин для обеспечения подачи в город максимального 
суточного расхода (до и после его увеличения) и выполняется в соответствии 
со строительными нормами Республики Беларусь [1]. Количество резервных 
скважин следует принимать в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2  Количество резервных скважин на водозаборе категории 

Количество 
рабочих 
скважин 

Количество резервных скважин на водозаборе категории 

I II III 

От 1 до 4 1 1 1 
От 5 до 12 2 1 – 
13 и более 20 % 10% – 

Примечания 
1. В зависимости от гидрогеологических условий и при соответствующем 
обосновании количество резервных скважин может быть увеличено. 
2. Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе 
резервных насосов: 
один – при количестве рабочих скважин до 12; 10% от кол-ва рабочих скважин – 
то же более 12. 
3. Категории водозаборов по надежности подачи воды следует принимать 
согласно строительным нормам Республики Беларусь [1]. 
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1.2.1 Расчёт основных параметров подземного водозабора  
для существующего положения 

 
При проектировании водозаборных сооружений для забора воды из 

подземных источников при известном дебите скважины одной из основных 
задач является определение числа рабочих скважин: 

вз

Q
n , шт.,

q
        (1) 

где Q  – суммарный дебит группы взаимодействующих скважин 

принимаемый равным: 

сут.max. 3
Q

Q , м / ч,
T

       (2) 

где 
сут.max.Q – максимальный суточный расход (согласно сводной 

таблице почасового водопотребления), м3/сут.  

T – время работы водозабор в течение суток; принимается Т=12−24 часа; 

330294
Q 1262 м / час (350,6 л / с),

24
   

взq – дебит скважины с учётом взаимодействия, м3/ч, 
3

взq q, м / ч,          (3) 

где  – коэффициент взаимодействия, принимаемый в зависимости от 

типа грунта и с учётом расстояния между скважинами (по заданию), 0,9.   

q  – дебит одной скважины, м3/ч, 
3

взq 0,9 100 90 м / ч.    

Тогда число рабочих скважин равно: 

1262
n 14 шт.

90
   

После расчёта количества скважин определяется фактический дебит 
одной скважины (м3/сут, м3/ч, л/с): 

сут.max.сут. 3

факт.

Q
q , м / сут,

n
     (4) 

сут. 3

факт.

30294
q 2164 м / сут,

14
   

сут.

факт.час. 3

факт.

q
q ,м / ч,

24
      (5) 

час. 3

факт.

2164
q 90,16 м / ч (25 л / с)

24
 

.
 

Абсолютная отметка устья скважины принимается согласно генплану   
Z= 250,5 м. К эксплуатации принят пласт на глубине 40 м от поверхности 
земли. Мощность водоносного пласта m=20 м. Динамический уровень 
располагается на 38 м от поверхности земли, статический на 19 м от 
поверхности земли (по заданию на проектирвание). 
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Расстояние между скважинами: 
при дебите до 20 м3/ч – 70 – 100 м, 
20 – 100 м3/ч – 100 – 150 м, 
100 – 500 м3/ч – 120 – 150 м. 
Подбор оборудования для подъёма воды основывается на подаче 

насоса и требуемом давлении. Подача насоса: 
час. 3

нас. факт.q q 90,16 м / ч.   

Требуемое давление определяется из условия: 

стР Р p,МПа.        (6) 

  
Таблица 3 – Определение диаметров и потерь давления в сборных водоводах до 
реконструкции 

 

Учас-
ток 

Расчёт-
ный 

расход, 
л/с 

Диаметр 
участка, 
мм 

Ско-
рость на 
участке, 

м/с 

Длина 
участка, 

м 
1000i 

Потери 
напора, 

м 

Потери 
давле-

ния, МПа 

1–2 50 250 0,94 140 4,25 0,594 0,06 

2–3 100 300 1,3 142 6,46 0,918 0,01 

3–4 150 400 1,11 164 3,3 0,542 0,005 

4–5 200 450 1,17 142 3,15 0,448 0,004 

5–6 250 500 1,196 75 2,89 0,217 0,002 

6–ВК1 350,6 600 1,18 2900 2,25 6,53 0,065 

∑      9,25 0,093 

 
Рисунок 1 – Площадка сооружений 1-го подъема для случая  

до реконструкции 
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1.2.2 Расчёт основных параметров подземного водозабора  
после реконструкции 

 
Максимальный суточный расход населенного пункта Qcут.max. после 

реконструкции определяется с учётом процента увеличения максимально-
суточных расходов (по заданию на проектирование): для первого и/или 
второго районов (где увеличение числа кварталов жилой застройки) и за счет 
увеличения расхода для промышленного предприятия в первую смену. 
Согласно сводной таблице почасового потребления для случая реконструкции 
определим суммарный дебит группы взаимодействующих скважин: 

335838
Q 1493,3 м / ч (414,8 л/с).

24
   

Дебит скважины с учётом взаимодействия, м3/ч: 
3

взq 0,9 100 90 м / ч.    

Тогда число рабочих скважин равно: 

1493,3
n 16,6 17 шт.

90
    

После расчёта количества скважин определяется фактический дебит 
одной скважины (м3/сут, м3/ч, л/с): 

сут. 3

факт.

35838
q 2108 м / сут;

17
   

час. 3

факт.

2108
.q 87,8 м / ч (

4
24,4 )

2
 л / с   

Абсолютная отметка устья скважины не изменилась и составляет 
Z= 250,5 м. К эксплуатации принят пласт на глубине 40 м от поверхности 
земли. Мощность водоносного плата m=20 м.  

Подача насоса: 
час. 3

нас. факт.q q 87,8 м / час  . 

Таблица 4 – Определение диаметров и потерь давления в сборных водоводах по-
сле реконструкции 
 

Учас-
ток 

Расчёт-
ный 

расход, 
л/с 

Диаметр 
участка, 

мм 

Скорость 
на участке, 

м/с 

Длина 
участка, 

м 
1000i 

Потери 
напора, 

м 

Потери 
давле-

ния, 
МПа 

1–2 48,8 250 0,91 140 4,05 0,576 0,06 

2–3 97,6 300 1,29 142 6,22 0,876 0,01 

3–4 146,4 400 1,08 164 3,155 0,17 0,002 

4–5 195,2 450 1,15 142 3 0,427 0,004 

5–6 244 500 1,17 75 2,76 0,207 0,002 

6–СО 414,8 600 1,39 286 3,12 0,891 0,09 

∑      3,147 0,031 
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Рисунок 2 – Площадка сооружений 1-го и 2-го подъема для случая реконструкции 

 
1.3 Расчёт сооружений для забора воды из поверхностного  

источника 
 

Расчёт сооружений для забора воды из поверхностного источника 
производится на основании требований строительных норм Республики 
Беларусь [1], и в соответствии с водным кодексом Республики Беларусь[2],  
и Законам Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» [3]. 

 

1.3.1 Выбор места расположения и типа речного водозаборного  
сооружения 

 
К проектированию принимается русловой водозабор. Согласно заданию на 

проектирование данный водозабор будет обеспечивать техническое 
водоснабжение промышленного предприятия. Русловой водозабор состоит из 
оголовка, самотечной линии и берегового колодца. По взаимному 
расположению берегового колодца и насосной станции проектируем 
водозабор раздельного типа. 

 
1.3.2 Гидравлический расчет элементов поверхностного  

водозабора 
 

Расчетный расход одного трубопровода самотечных линий (м3/с): 

макс.сут 3

расч

1

Q
q ,м / с,

Т n 3600

 


 
     (7) 

где   коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды 
водопровода, принимаем  =1,09...1,1( =1,09);  
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Qmax сут  максимальный суточный расход на технологические нужды 
промышленного предприятия, м3/сут;  

Т1  продолжительность работы насосной станции первого подъема 
поверхностного водозабора, ч; при круглосуточной работе Т1=24 ч; 

n  число секций, трубопроводов (n=2). 
Расчет самотечной линии заключается в определении диаметра водовода 

и потерь напора в нем, исходя из следующих требований: скорость движения 
воды должна быть не менее скорости течения в реке при УНВ и не менее 
незаиляющей скорости 0,7 м/с. Диаметр самотечных труб определим по 
формуле: 

расч

расч

q
d

0,785 V



 , м,      (8) 

0,01
d 0,120 м.

0,785 0,7
 


 

Принимаем стандартный диаметр d = 100 мм, округляя полученный по 
расчету в меньшую сторону, и проверяем скорость движения воды в трубе:  

расч

сам

q
v >0,7

F
  м/с,      (9) 

расч

2

сам

q 0,01 4
v 1,02

F 3,14 0,1


  


 м/с (> 0,7 м/с). 

Диаметр всасывающей линии определяется по расчетному расходу одной 
секции и скорости во всасывающей трубе Vвс=0,6÷1 м/с: 

расч

вс

вс

q
d ,

0,785 V



     (10) 

 
Полученный диаметр округляют до ближайшего стандартного  dвс .  
Для расчетного случая: 

вс

0,01
d 0,1м (100 мм).

0,785 1,0
 


 

Принимаем диаметр всасывающей линии равный 100 мм (ближайший 
стандартный диаметр), диаметр воронки на концах всасывающих труб: 

всD (1,3...1,5) d 1,5 0,1 0,15 м      .   (11) 

 

1.3.3 Расчет подачи и напора (давления) насосного оборудования 
 

Подача насосного оборудования (м3/с): 

maxсут

НС

1

Q
Q

T 3600

 



,      (12) 

где Т1  время работы насосного оборудования, (Т1=24 часа). 

3

НС

1,1 1309,3
Q 0,016 м / с

24 3600


 


. 
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Подача одного рабочего насоса:  

3нс1
н

Q 0,016
q 0,004 м / с,

n 4
    

где n – количество рабочих насосов, n ≥2. 
Давление насосов: 

н стP P p,МПа,      (13) 

где Pст – статическое давление, МПа, обусловленное высотой столба 
воды, м, 

6

ст гP H g 10 ,МПа,         (14) 

где
гH   геометрическая высота подъёма, м: 

г земл.пл тр minвсH Z 100 Р Z ,м,       (15) 

гH 247,5 100 0,25 241,21 31,29 м,      

где 
земл.пл.Z  – отметка земли площадки предприятия; 

трР  – требуемое давление на площадке предприятия,МПа; 

minвсZ – расчетная отметка всасывания в береговом колодце руслового 

водозабора (определяется по заданию); 
6

СТP 31,29 1000 9,81 10 0,31МПа;      

сумма потерь давления: 

вс ком водом НС ППp p p p p ,


    .    (16) 

где 
всp  – потери давления на всасывание: 

6

ВС ВСp h g 10 ,МПа ,        (17) 

hвс – потери напора на всасывание, hвс= 0,5 м; 
6

ВСp 0,5 1000 9,81 10 0,0049 МПа     ; 

комp  – потери давления в коммуникациях НС: 
6

КОМ КОМp h g 10 ,МПа ,         (18) 

hком – потери напора в коммуникациях, hком= 3,0 м; 
6

КОМp 3 1000 9,81 10 0,0294 МПа     ; 

водомp  – потери давления в водомере: 

6

ВОДОМ ВОДОМp h g 10 ,МПа     ,   (19) 

hводом – потери напора в водомере, hводом=1,0 м; 
6

ВОДОМp 1 1000 9,81 10 0,0981МПа     ; 

НС ППp


 – потери давления при движении воды от насосной станции 

руслового водозабора до площадки промпредприятия: 
6

НС ПП НС ППp h g 10 ,МПа

 
    ,    (20) 

НС ППh


 – потери напора при движении воды от берегового колодца до 

промпредприятия определяются с использованием таблиц Шевелева для 
водоводов: при расчетном расходе одной ветки напорных трубопроводов 
0,7×57,6=40,32 м3/ч или 11 л/с принимаем две ветки Ø 160 мм, при длине 
водоводов 640 м потери составят 2,4 м. 
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6

НС ППp 2,4 1000 9,81 10 0,024 МПа


     .   

p  0,0049 + 0,0294.+ 0,0981+ 0,024=0,16 МПа. 

нP 0,31 0,16 0,47 МПа.    

По расчетному давлению 0,47 МПа и подаче 16 л/с (66 м3/ч) подбирается 
насосное оборудование водозабора технической воды. 

 
1.3.4 Мероприятия по санитарной охране водозабора из поверх-

ностного источника водоснабжения 
 

Водозабор должен иметь зону санитарной охраны. На генплане сетей 
и сооружений водоснабжения населенного пункта для случая расширения 
жилой застройки вычерчивается 1-й пояс зоны санитарной охраны 
поверхностного водозабора. 

В первом поясе зоне строгого режима размещают все водозаборные 
сооружения. Здесь запрещаются все виды строительства, проживание людей, 
купание, выпас скота, рыбная ловля и другие виды занятий. Первый пояс зоны 
должен иметь военизированную охрану, его границы устанавливают 
в зависимости от местных санитарно-топографических и гидрогеологических 
условий, но не менее:  

 200 м от водозабора вверх по течению реки; 

 100 м вниз по течению; 

 100 м от уреза воды при наивысшем уровне по прилегающему 
к водозабору берегу; 

 вся акватория водоема и 50 м на противоположном берегу при ширине 
реки до 100 м; 

 100 м акватории при ширине реки больше 100 м. 

 

Рисунок 3 – Зона санитарной охраны (1-й пояс) поверхностного водозабора 
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1.4 Реконструкция водоводов и водопроводных сетей  
 

1.4.1 Гидравлический расчёт городской водопроводной сети  
для существующего положения 

 

Гидравлический расчет городской водопроводной сети выполняется 
согласно требованиям строительных норм Республики Беларусь [1] и Закону 
Республики Беларусь [3] и с учетом рекомендаций экологических норм и пра-
вил Республики Беларусь [16]. 

 
1.4.1.1 Выбор системы водоснабжения 

 

В курсовой работе принимается система водоснабжения населенного 
пункта с забором воды из подземного источника. Водопроводная сеть 
проектируется кольцевой, с водонапорной башней (для случая до 
реконструкции). По сводной таблице почасового водопотребления (исходные 
данные) строится суточный график водопотребления. 

 
1.4.1.2 Определение подачи насосной станции первого подъёма 

 

Подача насосной станции первого подъёма: 

сут.max. I

НСI

Q q
q ,л / с

100 3,6





,      (21) 

где  
сут.max.Q  – максимальный суточный расход, м3/сут, 

Iq  – подача насосной станции первого подъёма в процентах. 

НСI

30294 4,17
q 350,91л / с

100 3,6


 

 .
 

Подача из водонапорной башни: 

б max Iq q q,л / с  ,     (22) 

где maxq  – максимальный часовой расход, л/с, 

бq 2498 / 3,6 350,91 693,9 350,91 343,03 л / с     . 

Согласно заданию на проектирование принят объединённый хозяйствен-
но-питьевой противопожарный трубопровод с расчётным расходом воды на 
пожар: 2 по qпож=15 л/с, тогда 

НС I пож НС I пожq q q ,л / с  ,     (23) 

НС I пожq 350,91 30 380,91 л / с   . 

 

1.4.1.3 Определение удельных расходов воды  
 

Удельный расход воды (расход на единицу длины сети) определяется для 
каждой зоны застройки отдельно по формуле: 

пут

уд

Q л
q ,

L с м



,     (24) 

где путQ  – путевой расход, отбираемый равномерно из всего участка маги-

стрального трубопровода, л/с; 
L  – расчетная сумма приведенных длин линий, из которых вода потреб-

ляется с расходом путQ , м. 
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В соответствии с генпланом длина магистральных линий в 1-ом районе 
составляет: L1 = 4391,00м, а во 2-м районе: L2 = 4062,00м. 

Удельный расход воды соответственно для 1-го и для 2-го районов: 
qуд.1 = Qпут.1 / L1 = 252,62/4391 = 0,05753 л/с∙м; 
qуд.2 = Qпут.2 / L2 = 421,90/4062 = 0,10386 л/с∙м. 

 
1.4.1.4 Определение путевых расходов воды 

 

Расходы воды, отбираемые на участках магистральных трубопроводов 
(путевые расходы), определяются из выражения: 

пут i уд iq q L , л / с  ,     (25) 

где 
удq  – удельный расход, л/с·м; 

iL – длина участка, м. 

Результаты расчетов путевых расходов сводятся в таблицу 5. 
 

Таблица 5 – Вычисление расходов магистральных трубопроводов 

Таблица       – Вычисление расходов магистральных трубопроводов

Район

Расход 

qуд., л/с 

м

Участок

Приведен

ная 

длина, м

Длина в 

расчет, м

Расход 

qпут., л/с

1 0,05753 1-2 1034,00 1034,00 59,49

2-7 800,00 800,00 46,02

5-6 901,00 901,00 51,83

1-6 1656,00 1656,00 95,27

суммма по р-ну 4391,00 252,62

2-3 1287,00 1287,00 133,67

3-4 1429,00 1429,00 148,42

4-5 508,00 508,00 52,76

5-7 838,00 838,00 87,04

2 0,10386

суммма по р-ну 4062,00 421,90

суммма пут по гор 674,51  
 

1.4.1.5 Определение узловых расходов воды 
Узловые расходы условно принимаются фиксированными, не зависящими 

от напора в водопроводной сети, и определяются по формуле: 

узл пут кр.п.q (0,5 q ) Q , л / с   ,    (26) 

где узлq  – водоотбор из узла, л/с; 

путq  – сумма путевых расходов воды на участках, примыкающих к 

рассматриваемому узлу, л/с;  

кр.п.Q  – отбор воды крупными водопотребителями из узла, л/с. 

Расчет узловых расходов воды сводится в таблицу 6. 
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Таблица 6 – Вычисление узловых расходов 
 

Номер 

узловой 

точки

Номера, 

прилегаю

щие к 

узловой 

точке 

участков

S qпут, 

л/с
Qкр.п qузл, л/с

1 1-2,1-6 154,76 77,38

2 1-2,2-3,2-7 239,18 0,41 120,00

3 2-3,3-4 282,10 141,05

4 3-4,4-5 201,19 19,01 119,61

5 4-5,5-6,7-5 191,64 95,82

6 6-5,1-6 147,10 73,55

7 5-7,7-2 133,06 66,53

1349,03 19,42 693,94  
 

1.4.1.6 Проектирование водонапорной баши 
 

Водонапорная башня предназначена для хранения регулирующего и про-
тивопожарного запаса воды, а также для создания и поддержания в сети не-
обходимого напора. 

Определение регулирующего объёма бака водонапорной башни в курсо-
вом проекте ведётся в табличной форме. 

 

Таблица 7 – Определение регулирующего объёма бака водонапорной башни 

Остаток 

в баке,%

1 2 3 4 5 6 6

1 0,93 4,16 3,23 – 0 9,88

2 0,92 4,16 3,24 – 3,23 13,11

3 1,22 4,16 2,94 – 6,46 16,34

4 1,61 4,16 2,55 – 9,40 19,28

5 2,80 4,17 1,37 – 11,95 21,83

6 3,21 4,17 0,96 – 13,32 23,20

7 4,69 4,17 0,52 14,28 24,16

8 8,25 4,17 4,08 13,76 23,64

9 7,51 4,17 3,34 9,68 19,56

10 5,95 4,17 1,78 6,34 16,22

11 4,32 4,17 0,15 4,57 14,44

12 4,76 4,17 0,59 4,42 14,29

13 5,16 4,17 0,99 3,83 13,71

14 5,15 4,17 0,98 2,84 12,72

15 5,05 4,17 0,88 1,86 11,74

16 5,37 4,17 1,20 0,98 10,86

17 7,59 4,17 3,42 -0,23 9,65

18 7,80 4,17 3,63 -3,65 6,23

19 6,77 4,17 2,60 -7,28 2,60

20 3,31 4,17 0,86  – -9,88 0

21 3,08 4,16 1,08 – -9,02 0,86

22 2,10 4,16 2,06 – -7,94 1,94

23 1,43 4,16 2,73 – -5,88 4,00

24 1,01 4,16 3,15 – -3,15 6,73

Часы сут.

Потребл

. воды 

населен

ием

Подача 

НС,%

Поступл

ен. в 

бак,%

Расход 

из 

бака,%

Факт.Ос

таток в 

баке,%
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Полный объем водонапорной башни определяется по формуле: 
3

п(б) рег(б) пожW W W , м ,       (27) 

где Wрег (б). – регулирующий объём бака водонапорной башни, м3, определяе-
мый по формуле: 

сут. max 3

рег(б) max

Q
W P , м ,

100
      (28) 

Pmax – максимальное значение фактического остатка из таблицы 7, %; 

сут. maxQ  – максимальный суточный расход, м3/ч; 

пожW  – неприкосновенный противопожарный объём воды в баке башни, 

м3, определяемый формулой: 

пож пожW 60 Q t   , м3,     (29) 

t – время тушения пожара, мин (t=10 мин); 

пожQ . – расход воды на 10-ти минутную продолжительность одного внут-

реннего и одного наружного пожара, м3/с. 

 

р.с. нар. нар. вн. вн. 3

пож

Q n q n q
Q , м / с ,

1000

   
    (30) 

р.с.Q  – расход в час максимального водопотребления, л/с; 

нар.n  – количество струй на наружное пожаротушение, принимаемое со-

гласно этажности застройки, численности населения и данным по промпред-
приятию, равным 2; 

нар.q  – расход на наружное пожаротушение л/с, принимаемое аналогично, 

согласно подбору, равным15 л/с; 

вн.n  – количество струй на внутреннее пожаротушение, принимается рав-

ным 2; 

вн.q  – расход на внутренние пожаротушение, л/с, принимается 2,5 л/с. 

3

пож

694 2 15 2 2,5
Q 0,729 м / с .

1000

   
   

Неприкосновенный противопожарный объём воды в баке башни: 
3

пожW 60 0,729 10 437,4 м .     

Регулирующий объём бака водонапорной башни: 

3

рег(б)

30294
W 24,16 7319 м .

100
    

Полный объем водонапорной башни: 
3

п(б)W 7319 437,4 7756,4 м .    

Определяется высота ствола водонапорной башни (с учетом последую-
щих расчетов): 

ВБ ПЛ(ВБ) З(ВБ)H Z Z ,м,       (31) 

где ПЛ(ВБ)Z  – пьезометрическая отметка водонапорной башни, м; 
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З(ВБ)Z  – отметка земли площадки водонапорной башни, м. 

ВБH (277,44 0,85) 248,9 29,39 30 м.      

Разработаны типовые проекты водонапорных башни вместимостью 100, 

150, 200, 300, 500, 800 м3, с высотой ствола 12…42 м. 

 

1.4.1.7 Предварительное потокораспределение 
 

После вычисления узловых расходов и определения подачи водопитате-

лей осуществляется предварительное потокораспределение, целью которого 

является назначение желательных направлений движения воды в линиях се-

ти и определение линейных расходов.  

Перед распределением намечается точка схода потоков. Выбор этой 

точки зависит от взаимного расположения водопитателей. За точку схода 

потоков принимаем наиболее удаленный от водопитателей и высокораспо-

ложенный узел (в примере − № 2). Для всех линий сети намечается 

направление движения воды к точке схода потоков, затем участки сети ну-

меруются. 

Предварительное потокораспределение расходов воды начинается 

с ближайшего к главному водопитателю узла, затем намечаются линейные 

расходы таким образом, чтобы для каждого узла было справедливо тож-

дество: 

 qi=0;       (32) 

где  qi – сумма поступающих в i-й узел и уходящих из него расходов воды. 

Поступающие в узел расходы принимаются со знаком “+”, уходящие – со 

знаком “–”. 

Данные предварительного потокораспределения приводятся на рисунках. 

 

1.4.1.8 Подбор материала и диаметров труб 
 

С учетом требований строительных норм Республики Беларусь [1] 

в курсовой работе для существующего положения принимается следую-

щий материал труб: в пределах населенного пункта – чугунные напорные 

трубы по ГОСТ 9583-75 (тип 2) и стальные по ГОСТ 10704-76 (тип 1). Диа-

метры труб на расчетных участках принимаются по значениям линейных 

расходов. 

 

1.4.1.9 Увязка водопроводной сети 

 

Гидравлическая увязка водопроводной сети выполняется с помощью 

ЭВМ. Расчет осуществляется по программе “WODSFF.BAS”, в среде 

QBASIC. 
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Таблица 8 – Исходные данные на час максимального водопотребления                  
(до реконструкции) 

Исходные данные на час максимального водопотребления

до реконструкции

слева справа

1 0 1 250 1034,00 40,00 2

2 1 2 200 800,00 40,00 2

3 1 2 350 838,00 106,50 2

4 1 0 400 901,00 159,98 2

5 1 0 450 1656,00 233,53 2

6 2 0 200 1287,00 40,00 2

7 0 2 400 1429,00 161,95 2

8 0 2 200 508,00 42,34 2

9 0 3 400 151,00 172,00 1

10 3 0 400 151,00 172,00 1

11 4 0 600 2900,00 350,91 1

12 0 4 600 2900,00 350,91 1

№ 

участка

№№ колец Диаметр, 

мм
Длина, м Расход, л/с Тип труб

 
 
В рассматриваемом примере рассчитывается водопроводная сеть, состо-

ящая из 4 колец и включающая 12 расчетных участков. Исходные данные по 
описанию расчётных участков представлены в таблицах 6, 7. 

В пояснительной записке курсовой работы приводятся результаты гидрав-
лического расчета для случаев максимального водопотребления и макси-
мального водопотребления с учётом пожара (таблицы 10,11). 

 
Таблица 9 – Исходные данные на час максимального водопотребления c учетом 
пожаротушения (до реконструкции) 
 

Исходные данные на час максимального водопотребления с пожаром

до реконструкции

слева справа

1 0 1 250 1034,00 55,00 2

2 1 2 200 800,00 40,00 2

3 1 2 350 838,00 106,50 2

4 1 0 400 901,00 174,98 2

5 1 0 450 1656,00 248,53 2

6 2 0 200 1287,00 40,00 2

7 0 2 400 1429,00 161,95 2

8 0 2 200 508,00 42,34 2

9 0 3 400 151,00 172,00 1

10 3 0 400 151,00 172,00 1

11 4 0 600 2900,00 190,50 1

12 0 4 600 2900,00 190,50 1

№ 

участка

№№ колец Диаметр, 

мм
Длина, м

Расход, 

л/с
Тип труб
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Таблица 10 – Результаты гидравлического расчета сети на случай максимального 
водопотребления (до реконструкции) 
 

 
 

Таблица 11 – Результаты гидравлического расчета сети на случай максимального 
водопотребления с учетом пожаротушения (до реконструкции) 
 

 
 
Согласно результатам расчета поменялось направление потока на участке 

№2: новая диктующая точка  узел № 7. 

 
1.4.1.10 Построение карт пьезолиний 

 

Определение пьезометрических отметок в узлах начинают с диктующей 
точки, для которой: 

ПЛ(ДТ) З(ДТ) ТРZ Z 100 P ,м,        (33) 

где ПЛ(ДТ)Z  – пьезометрическая отметка в диктующей точке, м; З(ДТ)Z – 

отметка земли в диктующей точке, определяется по генплану интерполяцией, м; 

ТРP  – требуемое давление в диктующей точке, определяемое в зависимости 

от этажности застройки:  

ТРP 0,1 0,04 (n 11),    МПа,    (34) 
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где n   расчетная этажность застройки, этажей; для района, где находится 
диктующая точка, n = 4 этажа, откуда требуемое давление соответственно со-
ставит 0,22 МПа.  

Отметки пьезолиний прочих узлов вычисляются при обходе сети по 
формуле: 

Zп.л.(i+1) = Zп.л.(i)  ±  100∙ Р [(i+1)-i)] , м,     (35) 

где Zп.л.(i+1) – пьезометрическая отметка последующего узла водопроводной 
сети, м; 

Zп.л.(i) – пьезометрическая отметка предыдущего узла сети, м; 
 Р [(i+1)-i)] – потери давления на участке между (i+1) и i-м узлами. 
Избыточное давление в i-м узле можно вычислить по формуле или из 

выражения: 

Р(i) = 0,01∙(Zп.л.(i)  - Zз(i)), Мпа.      (36) 

Zз(i) – отметка земли в узле, м, определяется по генплану интерполяцией. 
Результаты расчета пьезометрических отметок и избыточных давлений 

для случая максимального водопотребления приводятся на рисунках. Для 
построения карт пьезолиний вычерчивается схема водопроводной сети, затем 
интерполяцией определяются и соединяются точки с одинаковыми значе-
ниями отметок, получается карта пьезолиний. 

 
1.4.2 Гидравлический расчёт городской водопроводной сети  

в условиях реконструкции  
 

При реконструкции сети для проектирования используется та же 
нормативная литература, что и при новом строительстве. Согласно 
требованиям строительных норм Республики Беларусь [1], при реконструкции 
и расширении системы подачи и распределения воды следует учитывать 
техническую, экономическую и санитарную оценки существующих соору-
жений, водоводов и сетей. Определение диаметров водоводов и водо-
проводных сетей при новом строительстве и реконструкции следует произво-
дить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом 
условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. При 
расчете сооружений, водоводов и водопроводной сети на период тушения 
пожара следует руководствоваться строительными нормами Республики 
Беларусь [21]. 

 

1.4.2.1 Выбор системы водоснабжения 
 

В результате реконструкции увеличился суточный расход для жилой 
застройки, а также увеличился расход для 1-й смены промпредприятия. 
Принимается система водоснабжения с забором воды из подземного 
источника, как и для случая до реконструкции. При этом водопроводная сеть 
проектируется кольцевой, без водонапорной башни. Рассчитывается сводная 
таблица почасового водопотребления  (таблица 12) и строится суточный 
график водопотребления. 
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1.4.2.2 Определение удельных расходов воды  
(после реконструкции) 

 

В соответствии с генпланом длина магистральных линий в 1-м районе 
составляет: L1 = 4391,0 м, а во 2-м районе: L2 = 8242,0 м (увеличилась за счёт 
подключения новых кварталов). 

Удельный расход воды: 
для 1-го района: 

qуд.1 = Qпут.1 / L1 = 280,40 / 4391,0= 0,0639 л/с∙м, 

для 2-го района: 

qуд.2 = Qпут.2 / L2 = 569,56 / 8242,0= 0,069 л/с∙м. 

 
1.4.2.3 Определение путевых расходов воды 

 

Расходы воды, отбираемые на участках магистральных трубопроводов 
(путевые расходы), определяютя аналогично, как и для случая до 
реконструкции. Результаты расчетов путевых расходов сводятся в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Вычисление расходов магистральных трубопроводов 

Таблица      – Вычисление расходов магистральных 

трубопроводов

Район

Расход 

qуд., л/с 

м

Участок
Приведенна

я длина, м

Длина в 

расчет, м

Расход 

qпут., л/с

1-2 1034,0 1034,0 66,03

1,00 0,0639 2-7 800,0 800,0 51,09

5-6 901,0 901,0 57,54

1-6 1656,0 1656,0 105,75

суммма по р-ну 4391,0 280,40

2-3 1287,0 1287,0 88,94

2,00 0,069 3-4 1429,0 1429,0 98,75

4-5 508,0 508,0 35,11

3-8 980,0 980,0 67,72

8-9 2220,0 2220,0 153,41

4-9 980,0 980,0 67,72

5-7 838,0 838,0 57,91

суммма по р-ну 8242,0 569,6

суммма пут по гор 850,0  
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1.4.2.4 Определение узловых расходов воды 
 
Расчет узловых расходов воды сводится в таблицу 14. 

 
Таблица 14 – Вычисление узловых расходов 

Таблица    – Вычислениеузловых расходов

Номер 

узловой 

точки

Номера, 

прилегающ

ие к 

узловой 

точке 

участков

S qпут, л/с Qкр.п qузл, л/с

1 1-2,1-6 171,78 85,89

2 1-2,2-3,2-7 206,05 0,41 103,44

3 2-3,3-4,3-8 255,41 127,71

4 3-4,4-5,4-9 201,58 5,74 106,53

5 4-5,5-6,7-5 150,55 75,28

6 6-5,1-6 163,29 81,64

7 5-7,7-2 109,00 54,50

8 8-9,3-8 221,14 110,57

9 9-4,9-8 221,14 110,57

1699,9 6,15 856,1  

 

1.4.2.5 Предварительное потокораспределение 
 

Предварительное потокораспределение выполняется для случая 
максимального водопотребления и для случая максимального водопотре-
бления с учётом пожара, аналогично, как и для случая до реконструкции. 

Точка схода потоков в примере – узел 8.  
Данные предварительного потокораспределения на случай максимального 

водопотребления и для случая максимального водопотребления с учётом 
пожара приводятся на рисунках. 

 
1.4.2.6 Подбор материала и диаметров труб 

 

Для новых кварталов жилой застройки принимаются трубы пластмассовые 
по ГОСТ18599–2001(ПЭ), для старых кварталов – чугунные напорные трубы 
по ГОСТ 9583-75 (тип 2) и стальные по ГОСТ 10704-76 (согласно результатам 
расчета существующего положения). Диаметры труб на расчетных участках 
принимаются по значениям линейных расходов. 

 
1.4.2.7 Увязка водопроводной сети 

 

Гидравлическая увязка водопроводной сети выполняется с помощью ЭВМ. 
Расчет осуществляется по программе “WODSFF.BAS”, в среде QBASIC. 
В примере рассчитывается водопроводная сеть, состоящая из 4 колец 
и включающая 13 расчетных участков. Представлены исходные данные по 
описанию расчётных участков для двух расчетных случаев. 
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Таблица 15 – Исходные данные на час максимального водопотребления              
(после реконструкции) 

Таблица

Исходные данные на час максимального водопотребления

после реконструкции

слева справа

1 0 1 630 1034,00 570,11 ПЭ

2 2 1 355 800,00 120,00 ПЭ

3 2 1 350 838,00 65,50 2

4 1 0 400 901,00 118,36 2

5 1 0 450 1656,00 200,00 2

6 0 2 560 1287,00 346,67 ПЭ

7 3 2 400 1429,00 163,39 2

8 2 0 355 508,00 108,58 ПЭ

9 0 3 280 980,00 55,57 ПЭ

10 3 0 280 2220,00 55,00 ПЭ

11 4 0 560 2355,00 428,00 ПЭ

12 0 4 560 2355,00 428,00 ПЭ

13 3 0 400 980,00 165,44 ПЭ

№ 

участка

№№ колец Диаметр, 

мм
Длина, м Расход, л/с Тип труб

 

 
Таблица 16 – Исходные данные на час максимального водопотребления с учетом 
пожаротушения (после реконструкции) 

Таблица

Исходные данные на час максимального водопотребления с пожаром

после реконструкции

слева справа

1 0 1 630 1034,00 585,11 ПЭ

2 2 1 355 800,00 120,00 ПЭ

3 2 1 350 838,00 65,50 2

4 1 0 400 901,00 133,36 2

5 1 0 450 1656,00 215,00 2

6 0 2 560 1287,00 361,67 ПЭ

7 3 2 400 1429,00 163,39 2

8 2 0 355 508,00 108,58 ПЭ

9 0 3 280 980,00 70,57 ПЭ

10 3 0 280 2220,00 55,00 ПЭ

11 4 0 560 2355,00 443,00 ПЭ

12 0 4 560 2355,00 443,00 ПЭ

13 3 0 400 980,00 165,44 ПЭ

№ 

участка

№№ колец Диаметр, 

мм
Длина, м Расход, л/с Тип труб

 

 
Результаты гидравлического расчета для случая максимального 

водопотребления и случая максимального водопотребления с учетом 
пожаротушения в курсовой работе приводятся в таблицах и на рисунках. 
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Таблица 17  Результаты гидравлического расчета сети на случай максимального 
водопотребления (после реконструкции) 

 

 
Таблица 18  Результаты гидравлического расчета сети на случай максимального 
водопотребления с учетом пожаротушения (после реконструкции) 

 

Исходя из результатов гидравлического расчёта, делаем вывод, что при 
реконструкции необходима замена трубопроводов некоторых участков на 
трубы большего диаметра. На дополнительно проектируемых участках 
и участках с увеличенными диаметрами трубопроводов используем 
полиэтиленовые трубы ПЭ63 (MRS 6,3). 
 

1.4.2.8 Построение карт пьезолиний 
 

Построение карт пьезолиний производится таким же образом, как и для 
случая до реконструкции.  

Результаты расчета пьезометрических отметок и фактического давления 
для случая максимального водопотребления и для случая максимального 
водопотребления с учётом пожара приводятся на рисунках. 

 

1.4.2.9 Определение размеров резервуаров чистой воды (РЧВ) 
 

Резервуары предназначены для хранения хозяйственных, противо-пожар-

ных, технологических и аварийных запасов воды. В зависимости от конс-

трукции и принципа работы они бывают: по форме – круглые и прямо-
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угольные; по степени заглубления – подземные и полуподземные; по мате-

риалу – железобетонные и бетонные.  

Определение регулирующего объёма РЧВ в курсовом проекте ведется в 

табличной форме (таблица 19). 

Полный объем РЧВ определяется по формуле: 

 
3

полн(РЧВ) рег(РЧВ) с.н.(РЧВ) пож(РЧВ)W W W W ,м ,     (37) 

 

где 
рег(РЧВ)W – регулирующий объем, м3, 

сут.max. 3

рег(РЧВ) max

Q
W P ,м

100
   ;    (38) 

maxP  – максимальное значение фактического остатка из таблицы 12; 

сут.max.Q – максимальный суточный расход, м3/сут; 

3

рег(РЧВ)

35838
W 25,54 9154,6 м

100
   ; 

пож(РЧВ)W  – неприкосновенный противопожарный запас воды, м3; 

     3

пож(РЧВ) 1 2 3 n n нар нар вн вн nW q q q t q n q n q t ,м         
,
  (39) 

где  1 2 3q ,q ,q  – расходы в течение трёх смежных часов максимального 

водопотребления, м3/ч; 

nq  – расход на полив, м3/ч; 

nt  – время тушения пожара, ч; 

нарn  – количество струй на наружное пожаротушение;  

нарq  – расход на наружное пожаротушение, л/с; принимается по 

количеству жителей и этажности застройки; 

внn  – количество струй на внутренние пожаротушение принимается 2; 

внq  – расход на внутренние пожаротушение л/с, принимается 2,5 л/с; 

Wпож(РЧВ)=[(3082+2782+2173)-3∙0]+(2∙15∙3,6+2∙2,5∙3,6)∙3=8037+378=8415 м3; 

с.н.(РЧВ)W – объем воды на нужды водоочистной станции, м3, 

с.н.(РЧВ) сут.max.W 0,01 Q  ,     (40) 

3

с.н.(РЧВ)W 0,01 35838 3358 м   . 

Полный объем РЧВ: 
3

полн(РЧВ)W 9154,6 358 8415 17928 м .     
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Таблица 19 – Определение регулирующего объёма РЧВ 
 

1 2 3 4 5 6 7

1 0,78 4,16 3,38 – 0 10,81

2 0,77 4,16 3,39  – 3,38 14,18

3 1,11 4,16 3,05  – 6,76 17,57

4 1,55 4,16 2,61  – 9,81 20,62

5 2,82 4,17 1,35  – 12,42 23,22

6 3,20 4,17 0,97  – 13,76 24,57

7 4,69 4,17 0,52 14,74 25,54

8 8,60 4,17 4,43 14,21 25,02

9 7,76 4,17 3,59 9,78 20,59

10 6,06 4,17 1,89 6,19 17,00

11 4,30 4,17 0,13 4,30 15,10

12 4,71 4,17 0,54 4,17 14,97

13 5,03 4,17 0,86 3,62 14,43

14 5,02 4,17 0,85 2,76 13,57

15 5,05 4,17 0,88 1,90 12,71

16 5,51 4,17 1,34 1,03 11,83

17 8,00 4,17 3,83 -0,31 10,49

18 8,09 4,17 3,92 -4,14 6,67

19 6,92 4,17 2,75 -8,06 2,75

20 3,11 4,17 1,06  – -10,81 0

21 2,89 4,16 1,27  – -9,74 1,06

22 1,91 4,16 2,25  – -8,48 2,33

23 1,24 4,16 2,92  – -6,23 4,58

24 0,85 4,16 3,31  – -3,31 7,50

Подача 

НС-I,%

Поступл

ен. в 

бак,%

Расход 

из 

бака,%

Остаток 

в баке,%

Фактич. 

остаток,

%

Часы сут.
Подача 

НС-II,%

 
 

Учитывая общую производительность станций обезжелезивания и коли-
чество площадок 2-го подъема, проектом предусматривается три площадки 
РЧВ, на каждой площадке -- по четыре РЧВ. Объем одного РЧВ в этом случае 
составит:  

полн(РЧВ) 3

РЧВ

W
W , м .

3 4



 

3

РЧВ

17927,6
W 1494 м .

3 4
 


 

Площадь основания РЧВ: 

2РЧВ
РЧВ

РЧВ

W
S , м ,

H
        (41) 

 
где РЧВH  – высота слоя воды в РЧВ, принимается до 4,5 м; 

2

РЧВ

1494
S 332 м .

4,5
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Диаметр РЧВ: 

РЧВ
РЧВ

4 S
D , м ,





      (42) 

РЧВ

4 332
D 20,56 м .


 


 

Принимаем РЧВ диаметром 21 м. Тогда площадь одного РЧВ составит 
452,16 м2, высота рабочего слоя воды в РЧВ: 

РЧВ
РЧВ

РЧВ

W 17927,6
H 3,3 м .

S 452,16 12
  


 

Высота противопожарного объема: 

пож(РЧВ)

пп

РЧВ

W
h , м ,

S
      (43) 

пп

8415
h 1,55 м .

452,16 12
 


 

Отметка противопожарной призмы РЧВ:  

пп З РЧВ ппZ Z 0,5 H h , м,        (44) 

где ЗZ  – отметка площадки земли, где расположен РЧВ, м, 

ппZ 250,5 0,5 3,3 1,55 249,25 м.      

Отметка дна РЧВ: 

днZ 250,5 0,5 3,3 247,7 м.     

 
1.5 Реконструкция сооружений водоподготовки природных вод.                                                    

Проектирование и расчёт станции обезжелезивания 
 

Качество воды, подаваемой на питьевые нужды, должно соответствовать 
требованиям [4]. 

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на 
хозяйственно-питьевые нужды, согласно санитарным нормам и правилам 
Республики Беларусь [5], следует применять методы, материалы, реагенты, 
внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие загрузки из 
числа разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
При производительности станций водоподготовки более 5000 м3/сут 
необходимо предусматривать повторное использование промывных вод 
фильтров. 

Согласно заданию на проектирование в курсовой работе следует преду-
смотреть сооружения водоподготовки при повышенном содержании в подзем-
ном источнике водоснабжения соединений железа. 

Подготовку подземных вод, содержащих железо и марганец преиму-
щественно в двухвалентной форме, необходимо осуществлять фильтро-
ванием в безнапорном или напорном варианте, осуществляемым после 
предварительной аэрации воды. Для ориентировочного выбора метода обез-
железивания и обезмарганцевания подземных вод в зависимости от содержа-
ния удаляемых компонентов и производительности станции следует руко-
водствоваться данными таблицы 20.  
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Таблица 20  Выбор метода обезжелезивания и обезмарганцевания подземных вод 

Основные сооружения 
Условия применения 

Производительность  
станции, м3/сут Железо, мг/л 

Марганец, 
мг/л 

1  Скорые фильтры 
(одноступенчатое 
фильтрование): 

напорные 
открытые 

 
 

До 10 
“ 10 

 
 

До 1 
“ 1 

 
 

До 30 000 
Любая 

2  Сухие фильтры (при 
одновременном наличии 
аммонийных соединений) До 6 До 1 До 5000 

3  Скорые фильтры 
(двухступенчатое 
фильтрование): 

 
 

 
 

 
 

напорные “ 20 “ 2 “ 30 000 

открытые “ 20 “ 2 Любая 

напорные (первая ступень), 
открытые (вторая ступень)  “ 20 “ 2 До  30 000 

сухие фильтры — открытые 
фильтры Более 6 “ 2 “ 5000 

Примечания 
1. Способ аэрации и устройства для ее осуществления принимается в зависи-
мости от общего химического состава воды. 
2. При обосновании производительность может быть более или менее ука-
занной. 

 
Технологические схемы установок обезжелезивания и обезмарганцевания 

воды и параметры их работы должны приниматься на основании результатов 
полупроизводственных исследований непосредственно у источника водо-
снабжения, в соответствии с рекомендациями, полученными на основа-нии 
результатов технологических исследований, и с учетом требований сани-
тарных норм и правил Республики Беларусь [6]. 

 

1.5.1 Расчет фильтров обезжелезивания 
 

Обработка воды предусматривается на проектируемой станции обезже-
лезивания. 

Расчетная площадь фильтрации фильтров обезжелезивания, м2, опре-
деляется по формуле: 

2

Ф

ст н пр пр 1 пр н пр

Q
A , м ,

T v n v t n v t


      
  (45) 

где  Q   полная производительность станции, м3/сут; 

стT   продолжительность работы станции в течение суток, ч; 

нv   расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч,  

принимаемая по таблице приложения 5; 
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прn   число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме 

эксплуатации; 

прv   скорость промывки, м/ч, принимаемая по таблице приложения 5; 

1t   продолжительность промывки, ч, принимаемая по таблице прило-

жения 5 (6 минут); 

прt   время простоя фильтра в связи с промывкой, ч, принимаемое: 

0,33  для фильтров, промываемых водой;  

0,5  для фильтров, промываемых водой и воздухом. 

2

Ф

35838 35838
A 306,5 м

24 5 0,5 45 0,1 0,5 5 0,33 116,925
  

      
. 

Количество фильтров Nф на станциях производительностью более 
1600 м3/сут должно быть не менее четырех. При производительности станции 
более 8000 –10 000 м3/сут количество фильтров ориентировочно допускается 
определять с округлением до ближайших целых чисел (четных или нечетных, 
в зависимости от компоновки фильтров), по формуле 

Ф

Ф

A 306,5
N 8,75 9 шт.

2 2
        (46) 

При использовании новых конструкций фильтров, а также фильтров из 
типовых или повторно применяемых проектов их количество определяется 
делением общей площади фильтрования Аф на рабочую площадь 
фильтрования принятого фильтра. 

2Ф
Ф1

Ф

A 306,5
A 34 м .

N 9
       (47) 

Площадь одного фильтра следует принимать не более 60 м2 
(для открытых скорых фильтров) и не более 20 м2 (для напорных фильтров, 

при диаметре фильтра  до 3,4 м). Число фильтров на станции должно быть 

не менее четырех, при обосновании  не менее двух; для станций 
производительностью менее 100 м3/ч с напорными фильтрами допускается 
применение одного фильтра. 

Принимаем 9 фильтров рабочих и 1 резервный размерами в плане  

8 м × 4,5 м 
2

ф(F 36 м ) . Если количество рабочих фильтров больше 10, то 

принимается 2 резервных фильтра. 
Скорость фильтрования при форсированном режиме vф, м/ч, 

определяется по формуле  

н Ф
ф

Ф 1

v N
v , м / ч ,

N N





     (48) 

ф

5 9
v 5,6 м / ч .

9 1


 


 

где 1N   количество фильтров, находящихся в ремонте (1 фильтр). 

В качестве фильтрующей загрузки использован кварцевый песок фракции 
0,9÷1,1 мм.  
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Продолжительность фильтроцикла  48÷50 суток (уточняется при 
наладочных работах). 

Для регенерации фильтрующей загрузки предусмотрена обратная 
промывка. 

Промывка осуществляется фильтрованной водой насосами «снизу-вверх». 
После промывки производится сброс 1-го фильтрата, после чего фильтр 

ставится в режим «фильтрация». 
Необходимая скорость промывки – 45÷50 м/ч. 
Продолжительность промывки – 6 минут (0,1 ч). 
Объем отводимой после промывки фильтра воды в отстойник: 

3

пр ф пр прW F v t 36 45 0,1 162 м .          (49) 

 
1.5.2 Обеззараживание воды 

 

В качестве метода обеззараживания очищенной воды выбран метод 
обеззараживания на ультрафиолетовых установках УДВ-100/14-АI (условная 
производительность установки 100 м3/ч). 

Пройдя фильтры обезжелезивания, вода поступает в промежуточный РЧВ 
объемом 50 м3, откуда уже сетевыми насосными Д800-28 (3 шт. мощностью 
30кВт, Q = 680 м3/ч, Нмакс = 28 м) подается через установки 
ультрафиолетового обеззараживания в 12 РЧВ. 

Ультрафиолетовые установки УДВ-100/14-АI – 4 шт. с пультами 
управления располагаются в производственном корпусе (зал фильтров). 

 
1.5.3 Отстойники промывной воды 

 

Каждый из отстойников рассчитывается на прием воды от промывки 
одного фильтра. При скорости промывки 45 м/ч, площади фильтрования 30 м2 
и продолжительности промывки 0,1 ч, объем отводимой после промывки 
фильтра воды в отстойник составляет: 

3

пр ф пр прW F v t 36 45 0,1 162 м       , с учетом 20%-ного запаса – 180 м3. 

Объем зоны осветления, м3, должен быть не менее объема воды, 
необходимого для промывки одного фильтра. При глубине зоны осветления, 
равной 2 м, требуемая площадь отстойника составит 180/2=90 м2. 

Принимаются типовые четырехсекционные отстойники с размерами в 
плане каждой секции 4,5×6 м и общим размером 9×12 м (108 м2). Глубина 
зоны осветления при этом составит 180/108=1,7 м. Между зонами осветления 
и уплотнения осадка предусматривается также защитная зона высотой 0,8 м. 

Необходимое количество отстойников 

отс ф пр

отс

ст

T N n
N

T

 
 ,     (50) 

где Тотс – расчетное время цикла работы отстойника, ч; принято 16 ч; 
Nф – количество фильтров на станции; 
nпр – число промывок каждого фильтра в сутки; 

Тст  продолжительность работы станции в течение суток, ч, (при 
круглосуточной работе – 24 ч). 
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отс

16 9 0,5
N 3.

24

 
   

Количество отстойников принимаем равным 3. 
Расход перекачиваемой осветленной воды должен составлять не более 

5% от расхода исходной воды, поступающей от насосов 1-го подъема. 
Исходя из этого, определяют продолжительность перекачки осветленной 

воды из отстойника tп, ч и производят подбор насосов перекачки: 

пр

п

ч

W 100
t ,

5 q





 

где 
прW   объем воды от промывки одного фильтра, м3; 

чq   расчетная производительность станции, м3/ч. 

п

162 100
t 2,2 ч .

5 35838 / 24


 


 

Производительность насосов перекачки осветленной воды из отстойника 
на фильтры: 

пр 3

н

п

W 162
q 75 м / ч

t 2,2
    или 20,7 л/с, 

что составляет 
75

100 5
1493,25

  % от 
чq . 

Зона уплотнения рассчитывается на прием осадка в течение 14 суток. 
Количество железа в условном сухом веществе в расчете на Fe(OH)3, 

выпадающего в осадок за сутки, кг/сут, равно 

Fe

107 Q Fe
q ,

56 1000

 



      (51) 

где Q   полная производительность станции, м3/сут; Fe   концентрация 
железа в воде, мг/л (по исходным данным – 2,28 мг/л); 56 – атомная масса 
железа; 107 – молекулярная масса гидроокиси. 

Fe

107 35838 2,28
q 156 кг / сут

56 1000

 
 


. 

Объем влажного осадка, выпадающего за сутки: 

 
3

ос.сут

100 q
W ,м / сут

1000 100 p




 
,     (52) 

где р – влажность осадка, %, принимаемая равной для безреагентного 
обезжелезивания 96,5 %. 

 
3

ос.сут

100 156
W 4,45 м / сут

1000 100 96,5


 

 
. 

Продолжительность нахождения осадка Тос, сут, в зоне уплотнения 
отстойника составляет 

ос
ос

ос.сут

W
Т ,сут

W


.

 

При осТ 14 сут  объем зоны накопления осадка составит 
3

ос ос ос.сутW Т W 14 4,45 62,3 м .      
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Из объема усеченной пирамиды 
ос п 1 н 1 н

1
W h (F f F f ),

3
       для 

четырехсекционного отстойника высота слоя осадка осадочной пирамиды 

одной секции отстойника составит: 

ос
п

1 н 1 н

3 W
h ,

4 (F f F f )




   
м,     (53) 

где 
1F   площадь прямоугольной части секции отстойника, м2; 

нf   площадь нижней части осадочной пирамиды, м2, рассчитывается 

исходя из ширины нижней части, принимаемой 0,2 м. 

п

3 62,3
h 1,7 м .

4 (27 0,04 27 0,04)


 

   
 

Производительность насосов перекачки осадка из зоны уплотнения 

отстойника определяется, исходя из рекомендуемого времени перекачки 

осадка 30-40 минут (принимаем 0,5 ч): 

3ос
н

п

W 62,3
q 125 м / ч

t 0,5
   или 35 л/с. 

После отстаивания осветленная вода насосами подается на станцию 

обезжелезивания перед фильтрами. К установке приняты самовсасывающие 

насосы для отвода загрязненной воды марки Wilo-Drain LPC80/29 Q=60 м3/ч, 

Н=16 м (2 рабочих, 1 резервный). 

Ил со дна отстойников перекачивается на шламовые площадки насосами 

для перекачки сред, загрязненных грубыми частицами, марки Wilo-Drain TP 

50/TP 65 Q=40 м3/ч, Н=10 м (3 рабочих, 1 резервный). 

 

1.5.4 Шламовые площадки 
 

Ил со дна отстойников перекачивается на площадки, а затем, по мере 

накопления, вывозятся в места, согласованные с городскими и районными 

центрами гигиены и эпидемиологии. 

Количество железа, выпавшего в осадок за сутки (п.1.5.3): 

107 Q Fe 107 35838 2,28
q 156 кг / сут

56 1000 56 1000

   
  

 
. 

Объем осадка 96,5% в пересчете на Fe(ОН)3: 

 
3

ос.сут

100 156
W 4,45 м / сут

1000 100 96,5


 

 
. 

Объем осадка после уплотнения за 14 суток составит: 

4,45∙14=62,3 м3. 

Общая полезная площадь площадок намораживания: 

F= Fв+ Fол+ F3, м2,      (54) 

где Fв+ Fол+ F3 – площадь площадок (м2), определяемая по зеркалу осадка 

при заполнении площадок на половину глубины, соответственно для 

весеннего, летне-осеннего и зимнего напуска. 
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Глубина промерзания:  

прH 0,017 t, м ,    

где t  – сумма абсолютных значений отрицательных температур за 

период устойчивого мороза; 

t =(5,1∙31)+(4,6∙28)+(0,6∙30)+(2,8∙31)=158,1+128,8+18+86,8=391,7, 

прH 0,017 391,7 0,33 м.    

Объем уплотненного осадка на площадках весеннего и летне-осеннего 

напусков: 

 
ос.сут 3

W С T 100
W ,м ,

1000 1000 100 P

  


    
    (55) 

где 
ос.сутW =4,45 м3/сут; 

Т=30+31=61 день – продолжительность расчетного весеннего периода; 

Т=31+28+30+31=120 дней – период устойчивых отрицательных 

температур; 

Т=365-61-120=184 дня или 6,1 месяца – продолжительность расчетного 

летне-осеннего периода; 

Р – влажность в % осадка весеннего или летнего, для весеннего напуска – 

2,0 месяца – 91%, для летне-осеннего напуска – 5,5 месяца –  84,5%, 

ρ – плотность осадка – 1,12 при влажности Р=84,5% и 1,075 при влажности 

Р=91%; 

С – средняя за расчетный период концентрация взвешенных веществ 

в воде, г/м3, зависящая от влажности осадка: 

Свес=(100-91)×104=90000 г/м3, 

Сл.о.=(100-85)×104=150000 г/м3. 

 
3

вес

4,45 90000 61 100
W 252,5 м ;

1000 1000 100 91 1,075

  
 

   
 

 
3

л о

4,45 150000 184 100
W 707,5 м ;

1000 1000 100 84,5 1,12


  
 

   
 

3

вес л оW W W 252,5 707,5 960 м .


      

Площадь площадок для весенне-летне-осеннего напусков составит: 

2

вес л о

пр

W 960
F 2857 м .

H 0,33
 

    

Полезная площадь площадок для зимнего напуска определяется из 

условия размещения объема осадка, поступившего в период устойчивого 

мороза без учета уплотнения осадка на площадке: 
3

З ос.сут ЗW W T 4,45 120 534 м .      

Слой осадка при одном напуске принимается равным 0,08 м. 

Слой осадка на площадке зимнего намораживания Нз определяется как сумма 

последовательно намороженных слоев осадка за период устойчивого мороза. 

ЗH h n , м,   
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где n – число напусков осадка за период устойчивого мороза, 
определяемого по формуле:  

S
n К , 


      (56) 

где К – коэффициент, учитывающий неполное использование периода 
устойчивого мороза, принимаемый – 0,8; 

S – количество суток в период устойчивого мороза; 
  – продолжительность промораживания слоя осадка в сутках: 
t=5,1  =3,26 – 31 день, 
t=4,5  =3,76 – 28 дней, 
t=0,6  =0 – 30 дней, 
t=2,8  =4,75 – 31 день; 

31 28 30 31
n 0,8 ( ) 19 напусков.

3,26 3,76 0 4,75
       

ЗH 0,08 19 1,52 м.    

Полезная площадь площадки для зимнего намораживания: 

2

З

534
F 351м .

1,52
   

Полезная площадь площадки составит: 
2

вес л о ЗF F 2857 351 3208 м .
 

     

Принимаем 8 площадок площадью: 
Fпл =3208/8=401 м2. 
При этом слой осадка на площадке зимнего намораживания будет: 

З
З

пл

W 534
h 1,33 м .

F 401
    

Строительную высоту оградительных валиков определяют по формуле: 

Г
стр Г

N W
H h 0,2 , м ,

F


       (57) 

где 
ГW  – годовой объем уплотненного осадка влажностью 70%, 

3

Г

107 156 100 365
W 363 м

56 (100 70) 1000

  
 

  
; 

N – число лет накопления – 3 года; 
hг – слой неуплотненного осадка за последний год перед вывозом осадка 

влажностью 96,5%; 
WГ(неупл.) =4,45∙365=1624,25 м3; 

Г

1624,25
h 0,50 м .

3208
   

Вывозится осадок 70%-й влажности: 
4,45∙0,3=1,335 м3/сут – объем осадка 70%-й влажности. 

стр

3 363
H 0,5 0,2 1м .

3208


     

Принимается высота валиков 2 м. 
К строительству принимаются 8 площадок размером 20×20 м по низу 

с высотой оградительных валиков – 2 м. 
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1.6 Реконструкция насосных станций систем водоснабжения 
 

В соответствии со строительными нормами Республики Беларусь [1], 
в зависимости от функционального назначения в общей системе водо-
снабжения насосные станции подразделяются на категории по степени 
обеспеченности подачи воды: 

I – насосные станции, подающие воду непосредственно в сети; 
II – насосные станции, подающие воду из водотоков или пожарных 

резервуаров и водоемов; 
III – насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также 

на поливку или орошение. 
Выбор типа насосов и определение их количества следует производить на 

основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, 
регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, 
условий тушения пожаров, очередности ввода в действие объекта. 

При выборе типа насосов следует обеспечивать минимальную величину 
избыточных давлений, развиваемых насосами при всех режимах работы, за 
счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, 
изменения числа и типов насосов, обточки или замены рабочих колес 
в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока. 

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих 
воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных насосов 
следует принимать согласно таблице 21. 

 

Таблица 21  Количество резервных насосов в насосных станциях категорий 
 

Количество рабочих насосов  
одной группы, шт. 

Количество резервных насосов, шт.,  
в насосных станциях категорий 

I II III 

До 6 включ. 2 1 1 

Св. 6 до 9 включ. 2 1 – 

Св. 9 2 2 – 

Примечания  
1. В количество рабочих насосов включаются пожарные насосы. 
2. Рабочих насосов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. 
В насосных станциях II и III категории при обосновании допускается установка 
одного рабочего насоса. 
3. При установке в одной группе насосов с разными характеристиками, 
количество резервных насосов следует принимать для насосов большей 
производительности, а резервный насос меньшей производительности хранить 
на складе. 
4. Если количество однотипных рабочих насосов основного назначения 
в водопроводе низкого давления обеспечивают подачу максимального расхода 
воды на хозяйственные, питьевые и производственные нужды населенного пункта и 
расчетного расхода воды на тушение пожаров, то количество резервных пожарных 
насосов дополнительно к резерву насосов основного назначения не принимается. 
5. Если требуется сверх количества однотипных рабочих насосов включить еще один 
или два насоса такого же типа для обеспечения подачи общего расхода при тушении 
пожаров в населенном пункте, то количество резервных насосов следует увеличить 
на один для насосных станций I категории по обеспеченности подачи воды. 
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1.6.1 Определение давления насосов первого подъёма 

(до реконструкции) 
 

Давление насосов 1-го подъёма для существующего положения, когда 

подземная вода, забираемая скваженными насосами, подается без 

водоподготовки в разводящую кольцевую сеть, можно определить по формуле: 

6

1 динР (z z ) g 10 p,МПа      
,
   (58) 

где z1 – пьезометрическая отметка в месте подключения напорных 

водоводов к городской кольцевой сети, м, 

zдин – отметка динамического уровня воды в скважине, м, 

ρ – плотность перекачиваемой жидкости (воды), кг/м3, 

p  – суммарные потери давления, МПа. 

1 2 3 4 5p p p p p p           , МПа,   (59) 

где 
1p  – потери давления в сборных водоводах, МПа. 

6

1p h g 10     , МПа,    (60) 

где h  – потери в сборных водоводах 1-го подъема, м; 

1p 0,093  МПа (таблица 3);  

2p  – потери давления в подземных трубопроводах, 0,03 МПа; 

3p  – потери давления в фильтрах насосов, 0,01 МПа; 

4p  – потери давления на излив, 0,01 МПа; 

5p  – потери в насосах и коммуникациях насосной станции первого 

подъёма, 0,015 МПа. 

p 0,093 0,03 0,01 0,01 0,015 0,158        МПа. 

На случай максимального водопотребления давление насосов составит: 

6Р (215,72 159,2) 1000 9,81 10 0,158 0,72 МПа .        

При требуемой подаче насоса 

час. 3

факт.

2164
q 90,16 м / ч (25 л / с)

24
   

и при требуемом давлении 0,72 МПа или 72 м подбирается насосное 

оборудование. 

Пример оформления разреза скважины с расчетными отметками 

представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема напорной скважины с расчетными отметками до реконструкции 

 
1.6.2 Определение давления насосов первого подъёма  

(после реконструкции) 
 

Давление насосов 1-го подъёма для случая расширения жилой застройки, 
когда подземная вода, забираемая скваженными насосами, подается на 
станцию обезжелезивания, можно определить по формуле (58): 

6

1 динР (z z ) g 10 p,МПа ,        

где z1 – отметка воды в распределительной чаше фильтров 
обезжелезивания, м, рассчитывается в зависимости от типа фильтров:  
z1=zземли+4,5=181+4,5=185,5м – для случая устройства открытых безнапорных 
фильтров, z1=zземли+15=181+15=196 м – для случая устройства напорных 
фильтров, где 15 м – давление на входе фильтров; 

zземли – отметка земли площадки станции обезжелезивания, м; 
zдин – отметка динамического уровня воды в скважине, м; 

1p 0,031  МПа (таблица 4);  

2p  – потери давления в подземных трубопроводах, 0,03 МПа; 

3p  – потери давления в фильтрах насосов, 0,01 МПа; 

4p  – потери давления на излив, 0,01 МПа; 

5p  – потери в насосах и коммуникациях насосной станции первого 

подъёма, 0,015 МПа. 
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p 0,031 0,03 0,01 0,01 0,015 0,096        МПа. 

Тогда давление насосов в час максимального водопотребления составит: 
6Р (185,5 160,2) 1000 9,81 10 0,096 0,35 МПа       . 

При требуемой подаче насоса 
час. 3

нас. факт.q q 87,8 м / час   

и при требуемом давлении 0,35 МПа или 35 м подбирается насосное 
оборудование. Пример оформления разреза скважины с расчетными 
отметками представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема напорной скважины с расчетными отметками  

при строительстве станции обезжелезивания (после реконструкции) 

 
1.6.3 Определение давления насосов второго подъёма (случай 

строительства станции обезжелезивания при реконструкции сети) 
 

Давление насосов 2-го подъёма: 
6

1 2Р (z z ) g 10 p,МПа       ,     (61) 

где z1 – пьезометрическая отметка в месте подключения напорных 
водоводов к городской кольцевой сети, м; 

z2 – отметка противопожарного уровня воды в РЧВ (или отметка дна РЧВ 
на случай пожаротушения), м; 

ρ – плотность перекачиваемой жидкости (воды), кг/м3; 
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p  – суммарные потери давления, МПа: 
6

1 2 3 4р (h h h h ) g 10 ,МПа        ,    (62) 

где 
1h  – потери в коммуникациях, 2 м; 

2h  – потери в водомере, 1,5 м; 

3h  – потери в водоводах от НС II до камеры подключения к кольцевой 

сети, м; 

4h  – потери во всасывающих водоводах (насосах), 1,5 м; 
6(2 1,5 11,12 1,5) 1000 9,81 10 0,16        р МПа ; 

то же с учетом пожара 
6(2 1,5 11,82 1,5) 1000 9,81 10 0,17        р МПа . 

Давление насосов составит: 
для часа максимального водопотребления 

6Р (281,35 249,25) 1000 9,81 10 0,16 0,48 МПа ,        

то же с учетом пожара  
6Р (275,31 247,7) 1000 9,81 10 0,17 0,45 МПа .        

Подбираются насосы погружные, которые устанавливаются в РЧВ 
с необходимым давлением 0,45÷0,48 МПа и подачей (856÷886)/24=35,7÷37 л/с 
в час максимального водопотребления и с учетом пожаротушения (принято к 
проектированию три площадки по 4 РЧВ на каждой, в каждом РЧВ 
устанавливаем по 2 рабочих и 1 резервному насосу). 
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2 Реконструкция системы водоотведения 
 

При проектировании канализационных сетей и сооружений на них следует 
соблюдать требования строительных норм Республики Бедарусь [14], других 
нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, в том 
числе по охране вод, атмосферного воздуха и почвы, утвержденных в 
установленном порядке. 

Cогласно заданию курсовая работа предусматривает: 1) трассировку 
хозяйственно-бытовой канализационной сети для существующего положения, 
гидравлический расчет главного коллектора и одного бокового притока 
с учетом перспективы развития населенного пункта; 2) трассировку 
хозяйственно-бытовой канализационной сети с учетом расширения жилой 
застройки, гидравлический расчет коллектора для нового жилого микрорайона 
с построением продольного профиля до колодца подключения к существу-
ющей сети; 3) проверочный расчет пропускной способности приемной камеры, 
сооружений механической или биологической очистки сточных вод с учетом 
расширения очистных сооружений для уточнения количества этих сооружений 
и/или для реконструкции существующих сооружений путем ввода новых 
конструктивных элементов. 

 

2.1 Трассировка существующих и проектируемых объектов  
водоотведения населенного пункта 

 
Трассировку канализационных сетей и прокладку трубопроводов, а также 

устройство сооружений на канализационной сети следует выполнять 
в соответствии с требованиями строительных норм Республики Бедарусь [14]. 

В курсовой работе используется трассировка сети водоотведения по 
объемлющей схеме. При больших заглублениях коллекторов возникает 
необходимость в устройстве насосных станций перекачек. Устройство 
насосных станций перекачек необходимо и в том случае, если часть 
микрорайонов расположена на обратных скатах. 
 

 
Рисунок 6 – Трассировка сетей К1 для существующего положения 
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Рисунок 7 – Трассировка сетей К1 в условиях расширения застройки 

 
2.2 Определение расчетных расходов по участкам сети 

 

После трассировки сети определяют расходы сточных вод на расчетных 
участках канализационной сети. Расчетным участком сети называют 
канализационную линию между двумя точками, в которой расчетный расход 
может быть условно принят постоянным. 

Общий средний расход сточных вод, л/с, для каждого расчётного участка 
определяется как сумма трёх расходов: путевого (попутного) – поступающего 
в расчётный участок от жилой застройки, примыкающей непосредственно 
к данному участку сети; бокового – поступающего от присоединяемых боковых 
линий сети, подключенных к начальной точке участка сети, и транзитного – 
поступающего от вышерасположенных участков, по величине равного общему 
среднему расходу предыдущего участка. 

При умножении общего среднего расхода на коэффициент 
неравномерности получается расчётный расход от жилой застройки. После 
прибавления к нему расчётных сосредоточенных расходов получают общий 
расчётный расход по участку.  

Попутные (путевые) расходы сточных вод допускается определять одним 
из следующих методов: 

 методом площадей стока; 

 методом длин линий. 
При расчете расходов сточных вод по методу длин линий удельный 

расход сточных вод, л/с∙м, следует вычислять по формуле 

L n
0

q N
q ,

86400 L





     (63) 

где qn – норма водоотведения, л/чел.∙сут; 
N – численность населения рассматриваемого района жилой застройки, 

чел; для новых кварталов жилой застройки численность насления 
определяется с учетом процента увеличения расчетного расхода; 

∑L – сумма длин всех участков сети района жилой застройки, м. 
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Средний секундный расход сточных вод, л/с, следует вычислять по 
формуле: 

L

w 0q q L ,        (64) 

где 
L

0q   удельный расход сточных вод на единицу длины сети, л/с∙м; 

L – длина участка сети, м. 
Максиальный секундный (расчетный) расход  сточных вод , л/с, следует 

вычислять по формуле: 
w

max gen.max wq K q ,       (65) 

где 
gen.maxK  максимальный коэффициент общей неравномерности 

притока сточных вод, принимается по таблице 22. 
 
Таблица 22 – Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод 
 

Средний расход  
сточных вод, л/с 

5 10 20 50 100 300 500 1000 
5000  

и более 
Коэффициент 

Kgen.max 
2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44 

Коэффициент 
Kgen.min 

0,38 0,45 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71 

Примечания 
1. Коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в таблице, 
следует принимать при расходе производственных сточных вод, не превышающем 45 % 
от суммарного расхода. При расходе производственных сточных вод более 45 % 
коэффициенты неравномерности притока сточных вод следует определять с учетом 
неравномерности отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод по 
часам суток согласно данным фактического притока сточных вод или данным 
эксплуатации объектов-аналогов. 
2. При средних суточных расходах сточных вод менее 5 л/с максимальный 
коэффициент неравномерности притока сточных вод принимают равным 3. 
3. При промежуточных значениях среднего суточного расхода сточных вод 
коэффициенты неравномерности притока сточных вод следует определять 
интерполяцией. 

 

Все расчёты заносятся в таблицы 23, 24. 
 

Таблица 23 – Определение средних расходов на участках сети 
 

№ участка 
Длина участка сети, 

L, м 

Удельный расход 
сточных вод на 

единицу длины сети, 
л/с∙м 

Средний секундный 
расход сточных вод 
на участке сети, л/с 

1-й район 
1-2 … … … 

 L 1 
 q w1 

2-й район 
… … … … 
 L 2 

 q w2 

3-й район (расширение застройки) 
… … … … 
 L 3 

 q w3 

 L город 
 q w город 
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Таблица 24 – Определение расчетных расходов на участках сети 
 

№№ 
Расчет-

ных учас-
тков 

№№ участков Средние расходы, л/с 

К
о

э
ф

-т
 

н
е

р
а

в
н
о

м

е
-р

н
о

с
ти

 Расчетные расходы 

П
у
те

-

в
ы

х
 

Б
о

ко
в

ы
х
 

Т
р
а

н
зи

т-
н
ы

х
 

П
у
те

в

ы
е
 

Б
о

ко
в

ы
е
 

Т
р
а

н
зи

т-
н
ы

е
 

О
б

щ
и
е
 

От жилой 
застрой-ки 

сосредоточенные 
Сум-

марные 
Боко-
вые 

Транзит-
ные 

Сеть до расширения жилой застройки 

Боковыой приток 

Главный коллектор (до очистных сооружений) 

Сеть после расширения жилой застройки 

Коллектор в зоне расширения застройки 

Боковой приток 

Главный коллектор (до очистных сооружений) 

 
2.3 Гидравлический расчет водоотводящих сетей в условиях  

реконструкции. Высотное проектирование 
 

Задача гидравлического расчета канализационной сети в том, чтобы при 

известном расходе воды подобрать диаметр труб и придать сети такие 

уклоны, при которых скорость движения потока была бы достаточной для 

перемещения загрязнений, движущихся с потоком. 

При гидравлическом расчёте определяют диаметры и уклон труб, скорость 

движения и наполнения воды в них, потери напора на отдельных участках, а 

также вычисляют отметки лотков трубопроводов в колодцах и глубину их 

заложения. 

Минимальная глубина заложения трубопроводов должна приниматься 

исходя из следующих условий: 

– исключения промерзания труб; 

– исключение механического разрушения труб под воздействием внешних 

нагрузок; 

– обеспечения самотечного присоединения к трубопроводам внутри-

квартальных сетей и боковых веток. 

Минимальную глубину заложения канализационных трубопроводов сле-

дует принимать на основании опыта эксплуатации подземных коммуни-каций 

в данной местности. 

При отсутствии данных по опыту эксплуатации минимальная глубина 

заложения (до низа трубы) может определяться по формулам 

 исходя из глубины промерзания '

minh , м: 
'  prminh h a,       (66) 

где hpr – глубина промерзания грунта, м, принимается в соответствии с 

СНБ 2.04.02 (см. приложение 3); 

a – величина, зависящая от диаметра трубопровода, значение которой 

рекомендуется принимать, м: 

0,3 ………………… при диаметре до 500 мм; 

0,5 ………………… при большем диаметре; 
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 исходя из защиты трубопроводов от механического разрушения в 

результате воздействия внешних нагрузок ''

minh , м: 
'' 0,7 minh d,      (67) 

где d – наружный диаметр трубы, м. 
Минимальную глубину заложения трубопровода в диктующей точке следует 

принимать большую из двух значений полученных по формулам (66) и (67). 
Минимально допустимую глубину уличной сети в начальной точке H0, м, 

следует определять по формуле 

0 0 Δ     minH h i L z z d ,    (68) 

где hmin – глубина заложения выпуска из самого удаленного здания 
квартала, м; 

z0 – отметка поверхности земли в начальной точке уличной сети, м; 
z – отметка поверхности земли у выпуска, м; 
ΣL – суммарная длина внутриквартальной сети и соединительной ветки, м; 
Δd – разница в диаметрах городской и внутриквартальной сетей, м; 
i    – уклон внутриквартальной сети. 
При отсутствии исходных данных по внутриквартальной сети в курсовой 

работе допускается принимать диаметр выпуска и диаметр 
внутриквартальной сети dвып = 150÷200 мм, уклон внутриквартальной сети i = 
0,008÷0,007. 

Максимальную глубину заложения канализационной сети следует 
определять технико-экономическим расчетом в зависимости от материала 
труб, их диаметра, грунтовых условий, метода производства работ. 
Наибольшую глубину заложения самотечных коллекторов рекомендуется 
принимать при открытом способе производства работ: до 4,5 м в скальных 
грунтах, до 5–6 м в мокрых и плывунах, до 7–8 м в сухих песчаных. 

При проектировании самотечных коллекторов следует предусматривать 
пропуск расчетных расходов при незаиливающих скоростях движения 
транспортируемых сточных вод в соответствии с требованиями строительных 
норм Республики Бедарусь [14] по выполнению условий скорости и 
наполнения (таблица 25). Гидравлический расчет напорных канализационных 
трубопроводов следует производить в соответствии с требованиями 
строительных норм Республики Бедарусь [1]. 

 
Таблица 25  Наибольшее наполнение и наименьшие скорость и уклон при  
проектировании самотечных сетей 
Диаметр условного 
прохода, мм 

Наибольшее напол-
нение  

Наименьшие 

скорость, м/с уклон 

До 200 0,60 0,70 0,0046 

300 0,70 0,80 0,0033 

400 0,70 0,80 0,0021 

500 0,75 0,90 0,0020 

600 0,75 1,00 0,0019 

800 0,75 1,00 0,0013 

1000 0,80 1,15 0,0013 

1200 0,80 1,15 0,0010 

1400 0,80 1,3 0,0010 

2000 и более 0,80 1,5 0,0009 
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Гидравлический расчёт в курсовой работе выполняется для главного 

коллектора и бокового притока, к которому предполагается присоединение 

при расширении застройки (существующее положение), а также 

магистрального коллектора и бокового притока к нему в районе расширения 

жилой застройки (реконструкция сети). 

Данные гидравлического расчёта сводятся в форму таблицы 26.  

Расчетные участки в местах их соединения, а также в местах 

присоединения боковых притоков, должны выравниваться по расчётному 

уровню воды или по шелыгам. Во всех случаях соединения труб в колодце 

дно лотка входной трубы не должно быть ниже дна лотка выходной трубы. 

Построение продольного профиля ведется одновременно с гидрав-

лическим расчетом. Профиль строится для коллектора, расположенного в 

новом районе (расширения жилой застройки) до колодца подключения на 

существующей сети. Соединение может осуществляться самотеком или при 

помощи напорной ветки от проектируемой насосной станции перекачки. Если 

подключение к самотечной сети производится под напором, то на напорной 

ветке перед присоединением устраивается колодец-гаситель. 

На профиле указывают надземные сооружения, поверхность земли, 

уровень грунтовых вод, глубину заложения по колодцам. Профиль 

вычерчивается в масштабах: вертикальный 1:100, горизонтальный 1:10000 

или 1: 20 000. Под профилем помещают таблицу основных данных. 

Отметки поверхности земли расчетных колодцев выписываются методом 

интерполяции согласно горизонталям с генплана населенного пункта. Все 

отметки: лотка трубы, поверхности воды, шелыги трубы и другие – 

записываются с точностью до 0,001 м. 

Для самотечных канализационных трубопроводов следует применять 

безнапорные трубы пластмассовые, железобетонные, чугунные и хризо-

тилцементные. Для напорных канализационных трубопроводов следует 

применять напорные трубы пластмассовые, железобетонные, стальные, 

чугунные и хризотилцементные (см. приложение 4). 

Применение чугунных труб для самотечной и стальных для напорной 

сетей допускается при прокладке: 

– в труднодоступных пунктах строительства; 

– просадочных грунтах, на подрабатываемых территориях; 

– в местах переходов через водные преграды; 

– под железными и автомобильными дорогами; 

– в местах пересечения с сетями питьевого водоснабжения; 

– при прокладке трубопроводов по опорам эстакад; 

– в местах, где возможны механические повреждения труб. 
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2.4 Реконструкция насосных станций сточных вод 
 

Проектирование и конструирование канализационных насосных стан-
ций следует выполнять, руководствуясь требованиями строительных 
норм Республики Бедарусь [14]. 

Насосные и воздуходувные станции по надежности действия следует 
подразделять на три категории. Категории надежности насосных станций 
следует принимать по таблице 27. 

 
Таблица 27  Категории надежности насосных станций 

Категория  

надежности 

действия 

Характеристика режима работы КНС  

Первая Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод 

Вторая Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч 

Третья Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 1 сут 

Примечание — Перерыв в работе КНС второй и третьей категорий возможен 

при учете технологических условий производства или при прекращении 

водоснабжения населенных пунктов не более чем на 1 сут при численности 

населения до 5000 чел. 
 

Требования к компоновке и обустройству канализационных насосных 
станций с погружной установкой насосов необходимо принимать согласно 
требованиям ТНПА с учетом особых требований к режиму эксплуатации 
насосов, устанавливаемых изготовителями насосов. 

Число резервных насосов следует принимать по таблице 28. 
 

Таблица 28  Число насосов при категории надежности действия канализацион-
ных насосных станций 

Бытовые и близкие к ним по составу п 
роизводственные сточные воды 

Агрессивные сточные воды 

Число насосов 

Рабочих 

Резервных при категории  
надежности действия 

Рабочих 

Резервных при 
любой категории 

надежности  
действия 

первой второй третьей 

1 
1 и 1 на 
складе 

1 1 1 1 и 1 на складе 

2 
1 и 1 на 
складе 

1 1 2 – 3 2 

3 и более 
1 и 1 на 
складе 

1 и 1 на 
складе 

1 и 1 на 
складе 

4 3 

– – – – 
5  

и более 
Не менее 50 % 

Примечания 
1. При реконструкции насосных станций для всех категорий надежности действия число 
насосов принимать 1 и 1 на складе. 
2. При установке насосов зарубежных фирм, имеющих высокую надежность, а также 
позволяющих произвести замену насоса в течение от 3 до 4 часов, число резервных аг-
регатов может быть уменьшено на единицу с дополнительным хранением его на складе. 
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Для главной канализационной насосной станции выполняется подбор 

насосного оборудования с учетом установки погружных насосов. 

Требуемое давление Рнс погружного насоса определяется:  

Рнс=Рст+∆Р=Рст+∆рнс+∆рвм+∆рнв+∆ри, Мпа,   (69) 

Рнс=(Нг+hнс+hвм+hнв+hи)  ρ  g  10-6 ,Мпа,   (70) 

где Нг – геометрическая высота подъема воды, м, определяется по 

формуле: 

Нг = Zос – Zпр, м,      (71) 

Zос – отметка воды в приёмной камере очистных сооружений, м, по 

заданию на проектирование: 

Zос = Zз(ос) + 3,5, м, 

Zз(ос) – отметка земли очистных сооружений, м; 

Zос = 246 + 3,5=249,5 м; 

Zпр – отметка уровня воды в резервуаре ГКНС, по заданию: 

Zпр = Zз(гкнс) – 2,3, м, 

Zз(гкнс) – отметка земли площадки ГКНС, м; 

Zпр = 246,8 – 2,3= 244,5 м; 

тогда геометрическая высота подъема воды: 

Нг = 249,5 – 244,5=5 м; 

hнс – потери напора на внутренних трубных коммуникациях насосной 

станции, (hнс=1,8 м); 

hи – напор сточной жидкости на изливе (hи=1,0м); 

hвм – потери напора в водомере, м, определяемые по формуле: 

 

   (72) 

 

где m – коэффициент относительного сужения потока на диафрагме 

(m=0,2). 

После подстановки: 

 
2

вм 2

1,14 1
h 1 1 0,2 2м ;

2 9,81 0,2

 
     

  
 

hнв – потери напора в нагнетательном водоводе,  м: 

нв нвh 1,05 1000i l ,м.        (73) 

При расходе, подаваемом на очистные сооружения по двум водоводам, 

964,564 л/с и диаметре напорных ж/б трубопроводов 700 мм каждый: 

нв

1,05 2,11 4000
h 8,8м .

1000

 
   

После подстановки: 

Рнс = (5 +1,8+2+8,8+1)  1000  9,81  10-6=0,19 Мпа. 

Производится подбор насосного оборудования: для обеспечения заданной 

производительности 965 л/с и требуемого напора 19 м насосная станция 

оборудована погружными насосами марки Wilo-EMU FA...T 

производительностью Q=1050 м3/ч (400 л/с) каждый, с максимальным напором 

Н=30 м (2 насоса рабочих, 1 резервный).  

 
2

нв
вм 2

1
h 1 1 m ,м ,

2 g m
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2.5 Реконструкция сооружений по очистке сточных вод.  
Проверочный расчет пропускной способности сооружений  

механической / биологической очистки  
с учетом расширения очистной станции 

 
Расчетную среднесуточную производительность канализационных очист-

ных сооружений Qрасч, м3/сут следует определять в зависимости от сум-
марного расхода бытовых и производственных сточных вод [14]. Расчет 
сооружений сточных вод производится согласно требованиям и реко-
мендациям нормативной литературы [15,16]. 

Согласно заданию на проектирование, в курсовом проекте необходимо 
выполнить проверочный расчет пропускной способности отдельных 
сооружений механической и биологической очистки с учетом расширения 
очистной станции для уточнения количества этих сооружений или для 
реконструкции существующих путем ввода новых конструктивных элементов. 

 

2.5.1 Подбор приемной камеры  
 

Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения канализации, гашения скорости потока жидкости и 
сопряжения трубопроводов с открытым лотком. Камеры предусматриваются 
на поступление сточных вод по одному или двум трубопроводам 
и располагаются в насыпи высотой до 5м.  

Выбор типоразмера камеры производится в зависимости от пропускной 
способности, диаметра и количества напорных трубопроводов (таблица 29). 

 

Таблица 29  Типоразмеры приемных камер очистных сооружений канализации 
 

393 600 ПК-1-60 2×500 ПК-2-50

476 600 ПК-1-60 2×600 ПК-2-60а

610 700 ПК-1-70 2×600 ПК-2-60б

750 700 ПК-1-70 2×700 ПК-2-70

917 800 ПК-1-80 2×800 ПК-2-80

1140 900 ПК-1-90 2×800 ПК-2-80

1390 1100 ПК-1-110 2×900 ПК-2-90

1810 1200 ПК-1-120 2×1100 ПК-2-110

2210 1200 ПК-1-120 2×1200 ПК-2-120а

2450 1400 ПК-1-140 2×1200 ПК-2-120б

2920 1400 ПК-1-140 2×1200 ПК-2-120б

1
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С учетом увеличесния пропусконой способности очистных сооружений 

может требоваться замена приемной камеры с прокладкой дополнительного 
напорного трубопровода. 
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2.5.2 Расчет сооружений механической/биологической 
очистки  

 
Выполняется расчет сооружения согласно заданию на проектирование. 

Ниже рассмотрен пример расчета вторичных отстойников. 
 

2.5.2.1 Расчет вторичных отстойников до реконструкции 
 

Фактическая расчетная нагрузка на площадь зеркала воды составляет: 

 

0.8
3

20.5 0.01

4.5
, ,

0.1
 

 


 
t

ss set

ssa d

K H мq
м чJ a

    (74) 

где ssK  коэффициент использования объема зоны отстаивания, приме-

няемый для горизонтальных отстойников – 0,45; 

tа   следует принимать не менее 10 мг/л. 

3

24,65 .
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Тогда требуемая площадь составит 

2max

ssa

q 550 3,6
F 425 м .

q 4,65


                                  (75)

 
Принимаем горизонтальные отстойники размером 6×18м, глубиной 4 м, 

площадью 108 м2 каждый. Всего принято 4 отделения горизонтальных 
отстойников общей площадью 432 м2. 

 

2.5.2.2 Расчет вторичных отстойников после реконструкции 
 

Расчет горизонтальных отстойников после реконструкции аналогичен рас-
чету до реконструкции. Данный расчет производится с целью проверки соору-
жений на пропуск увеличенного расхода после расширения жилой застройки. 

Фактическая расчетная нагрузка на площадь зеркала воды составляет  

3

24,65 .
 

 
 

 

0,8

ssa 0,5 0,01 15

4,5 0,45 4 мq
м ч(0,1 100 4)

 
Тогда требуемая площадь составит 

 

2max

ssa

q 965 3,6
F 747 м

q 4,65


   .

 
Для обеспечения пропуска увеличенного расхода сточных вод требуется 

строительство еще трех отделений размером 6×18 м, глубиной 4 м, площадью 
108 м2 каждое. 
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3 Приемка, пуск и наладка работы пускового комплекса  
сооружений после реконструкции и/или расширения 
 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством или реконструиро-

ванных очистных сооружений осуществляется в соответствии с СН Беларуси 

1.03.04-2000 «Приемка законченных строительством объектов. Основные по-

ложения», [17,25]. 

Приемка в эксплуатацию является одним из важнейших моментов. Для со-

оружений водопровода и канализации осуществляется в 4 этапа: 

 подготовительный;  

 пробная эксплуатация;  

 временная эксплуатация;  

 постоянная эксплуатация. 

Подготовительный этап "включает в себя следующие организационно-

технические мероприятия, которые необходимо выполнить до пуска сооруже-

ний в пробную эксплуатацию: 

1.Укомплектовать сооружения кадрами, обучить эксплуатационный персо-

нал и провести его стажировку на аналогичных действующих очистных соору-

жениях. 

2.Обеспечить все технологические участки и структурные подразделения 

положениями о них, должностными и эксплуатационными инструкциями, жур-

налами для регистрации эксплуатационных показателей работы очистных со-

оружений, расчетными тарировочными таблицами. 

3.Проверить готовность химико-бактериологической лаборатории к кон-

тролю качества исходной и обрабатываемой воды. 

4.Обеспечить требуемый запас и надлежащее хранение необходимых ре-

агентов, фильтрующих материалов, решить вопрос о снабжении ими в буду-

щем. 

5.Нанести краской хорошо видимые порядковые номера на управляемые 

элементы оборудования (задвижки, затворы, агрегаты и т.п.) соответственно 

инвентаризационным номерам по исполнительной документации; 

6.Провести инструктаж эксплуатационного персонала о целях и задачах 

пробной эксплуатации, и технике безопасности при ее проведении. 

В период подготовки сооружений к пусконаладочным работам следует 

осмотреть сооружения и установить их характерные размеры и отметки; сопо-

ставить выполненные на основе фактических обмеров поверочные расчеты 

сооружений и их гидравлические испытания; выявить и ликвидировать строи-

тельно-монтажные и проектные дефекты и недоделки. 

Гидравлическое испытание предусматривает определение водонепрони-

цаемости бетонных и железобетонных сооружений и трубопроводов. Соору-

жения испытывают по мере их готовности до начала засыпки подземной части 

стен и не ранее, чем через 28 суток после окончания бетонных работ. 

При проверке испытываемую емкость заполняют водой до наивысшего 

проектного уровня, при этом все задвижки и шиберы каналов перекрывают 

и пломбируют; наружные поверхности стен открывают для свободного досту-
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па и осмотра; по истечении не менее 3 суток после заполнения сооружений 

фиксируют величину суточного понижения уровня воды в емкости, которое за 

одни сутки не должно превышать 3 л на 1 м смоченной поверхности стен 

и днища. Напорные и самотечные трубопроводы испытывают в соответствии 

с правилами, действующими при испытании магистральных трубопроводов. 

Горизонтальность кромок проверяют по уровню воды или нивелиром. От-

клонение поверхности кромок от горизонтальной плоскости не должно пре-

вышать +2 мм. 

Гидравлические испытания завершаются составлением акта. 

Обследование отстойников заключается в проверке отметок гребней во-

досливов, работы систем удаления осадка. 

В отстойниках для правильной и безаварийной работы илоскреба большое 

значение имеет точность установки внутреннего рельсового пути, 

центральной опоры, правильность укладки бетона в днище и приварки 

скребков к форме скребкового крыла. 

Проверка геометрических параметров сооружений включает в себя 

контрольную нивелировку на очистных сооружениях тех отметок, 

неправильное расположение которых нарушает технологический и гидравли-

ческий режим работы сооружений. 

На отстойниках такими местами являются: днища и борта подводящих 

и отводящих лотков, уклон днища, отметки для приямка, гребни переливного 

водослива осветленной жидкости. 

При выявлении каких-либо строительных недоделок или дефектов пред-

ставитель заказчика совместно с администрацией станции и представителями 

строящих организаций составляют на них акт. Все дефекты и недоделки 

устраняются до ввода станции в эксплуатацию. 

Работы, относящиеся к пробной и временной эксплуатации, называются 

наладочными. 

В процессе проведения наладочных работ устраняются выявленные на 

сооружениях дефекты и недоделки, достигаются необходимые технологиче-

ские параметры работы всех сооружений, обеспечивается стандарт качества 

воды, выявляются резервы мощности оборудования и отдельных элементов 

сооружений. 

Наладка сооружений осуществляется в два этапа. Первый этап направлен 

на предварительное обследование технического состояния.  

Второй этап – это технологическая наладка. 

Целью технологической наладки сооружений является полное устранение 

ранее выявленных дефектов и недоделок, интенсификация процессов освет-

ления воды с обеспечением наиболее приемлемой ее очистки, достижение 

требуемых гидравлических и технологических параметров работы сооруже-

ний, заданных проектом и действующими нормативами на эксплуатацию со-

оружений. 

Технологическая наладка производится на проектные режимы (как по рас-

ходам, так и по технологии) и на условия максимально форсированной 

нагрузки при отключении отдельных сооружений на ремонт или чистку. 
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Проведение наладочных работ обеспечивает надежную и безаварийную 

работу очистной станции. 

Для оценки работы очистной станции необходимо вести учет работы по 

определенным параметрам всего комплекса и отдельных сооружений. Работа 

вторичных отстойников оценивается эффектом осветления воды от ила или 

биопленки.  

Нормальная работа характеризуется следующими показателями: 

 влажность ила 99,299,6 %; 

 влажность биопленки 9496%; 

 концентрация ила 48 г/л. 

В постоянную эксплуатацию очистные сооружения принимаются специ-

ально назначенной приемочной комиссией после их ввода во временную экс-

плуатацию, проведения всесторонних комплексных испытаний и вывода 

очистных сооружений на нормальный эксплуатационный режим с достижени-

ем проектной производительности. Комиссией заполняется акт приемки объ-

екта в эксплуатацию, который должен быть подписан всеми членами комис-

сии. Дата подписания акта считается датой ввода в постоянную эксплуата-

цию.  

Данный раздел курсовой работы предусматривает разработку приемно-

сдаточной документации [25, 26]: заполнение примера заключения органов 

госконтроля перед вводом реконструируемого сооружения в эксплуатацию 

и акта ввода этого сооружения в эксплуатацию приемочной комиссией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Пример оформления листа «Реконструкция системы водоснабжения» 
(ФА1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример оформления листа «Реконструкция системы водоотведения» 
(ФА1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Глубина промерзания грунта,  
см (СНБ 2.04.02–2000) 

 

Область, пункт 

Средняя из 

максимальны

х за год 

Наибольшая 

из 

максимальны

х 

Тип грунта 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Езерище 67 130 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м 

моренным суглинком 

Верхнедвинск 59 105 Тяжелый суглинок, подстилаемый на 

глубине 0,5 м глиной 

Полоцк 60 122 Пылеватая супесь, подстилаемая на 

глубине 0,5-0,6 м моренным 

суглинком 

Шарковщина 89 134 Тяжелый суглинок, подстилаемый на 

глубине 0,3-0,4 м глиной 

Витебск 73 142 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м 

моренным суглинком 

Лынтупы 63 123 Супесь, подстилаемая песком 

Докшицы 82 130 Супесь, подстилаемая на глубине до 

1 м моренным суглинком 

Лепель 53 99 Супесь, подстилаемая на глубине до 

1 м моренным суглинком 

Сенно 79 129 Моренный суглинок 

Орша 71 140 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемая на глубине до 1 м 

моренным суглинком 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Вилейка 80 148 Легкая супесь, подстилаемая на 

глубине до 1 м моренным суглинком 

Борисов 71 147 Легкий суглинок, подстилаемый на 

глубине около 1 м песком 

Воложин 51 97 Моренный суглинок 

Минск 63 137 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине около 1 м 

песком 

Березино 77 150 Легкая супесь, подстилаемая на 

глубине до 1 м песком 

Столбцы 55 90 Супесь, подстилаемая на глубине 

0,4-0,5 м моренным суглинком 

Марьина Горка 79 134 Легкая супесь, подстилаемая на 

глубине до 1 м моренным суглинком 

Слуцк 71 133 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине около 1 м 

песком 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ошмяны 78 142 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине 0,5 м 

моренным суглинком 

Лида 58 113 Супесь, подстилаемая на глубине до 

1 м моренным суглинком 

Гродно 65 134 Суглинок, подстилаемый на глубине 

до 1 м моренным суглинком 

Новогрудок 35 75 Легкий суглинок и пылеватая 

супесь, подстилаемые на глубине 

0,3-0,4 м моренным суглинком 

Волковыск 76 149 
Супесь, подстилаемая на глубине до 

1 м моренным суглинком 
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Продолжение таблицы (приложение 3) 

Область, пункт 

Средняя из 

максимальны

х за год 

Наибольшая 

из 

максимальны

х 

Тип грунта 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Горки 76 145 Легкий суглинок 

Могилев 65 130 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине до 1 м 

моренным суглинком 

Кличев 82 150 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Славгород 75 140 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Костюковичи 77 150 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Бобруйск 69 132 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком с 

прослойкой песка 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Барановичи 92 150 Супесь, подстилаемая на глубине 

0,6-0,7 м песком или моренным 

суглинком 

Ганцевичи 39 112 Песок и легкий суглинок, 

подстилаемый песком 

Ивацевичи 47 127 Супесь, подстилаемая на глубине 

0,5-0,6 м песком 

Пружаны 77 150 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком или 

супесью 

Высокое 59 115 Супесь, подстилаемая на глубине 

0,5-0,6 м моренным суглинком 

Полесский 63 100 Песок 

Брест 55 142 Песок 

Пинск 62 121 Пылеватая супесь, подстилаемая на 

глубине около 1 м суглинком 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Жлобин 75 120 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Чечерск 61 >150 Супесь, подстилаемая на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Октябрь 63 119 Песок, подстилаемый на глубине 

около 1 м моренным суглинком 

Гомель 63 148 Песок 

Василевичи 69 150 Пылеватая супесь и песок 

Житковичи 48 102 Песок 

Мозырь 68 135 Супесь, подстилаемая на глубине 

0,3-0,4 м песком 

Лельчицы 58 106 Песок 

Брагин 62 115 Легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине около 1 м 

песком 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Трубы, применяемые  
при проектирование сетей ВиВ 

 

DN, 
мм 

Трубы ПЭ 100 (PN10) SDR 17          

(для напорных сетей) 

Трубы ПЭ 100 (PN8) SDR 26      

(для самотечных сетей  
и футляров) 

Трубы стальные 

эл/сварные  
прямошовные 

ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 10704-91 

Dнар. х 
е., мм 

Dвн., 
мм 

Масса 
1м.п., 

кг. 

L, 
м 

Dнар. х 
е., мм 

Dвн., 
мм 

Масса 
1м.п., 

кг. 

L, 
м 

DN., 
мм 

Dнар х 
е., мм 

Масса 
1м.п., 

кг. 

-- 
SDR11 
20х2,0 16,0 0,12 

Б
у
х
ты

, 
6
.0

, 
1
2
.0

 

SDR11 
20х2,0 16,0 0,12 

Б
у
х
ты

, 
6
.0

, 
1
2
.0

 

50 57x3 4,00 

20 
SDR11 
25х2,3 20,4 0,17 

SDR11 
25х2,3 20,4 0,17 65 76x3 5,40 

25 32х2,0 28,0 0,19 
SDR17 
32х2,0 28,0 0,19 80 89x3,5 7,38 

32 40х2,4 35,2 0,30 
SDR 17 
40х2,4 35,2 0,30 100 108x4 10,26 

40 50х3,0 46,0 0,45 50х2,0 46,0 0,31 125 133x4 12,73 

50 63х3,8 55,4 0,72 63х2,5 58,0 0,49 150 159x5 18,99 

65 75х4,5 66,0 1,02 75х2,9 69,2 0,67 200 219x7 36,60 

80 90х5,4 79,2 1,47 90х3,5 83,0 0,98 250 273x8 52,28 

100 110х6,6 96,8 2,18 110х4,2 101,6 1,44 300 325x8 62,54 

100 125х7,4 110,2 2,78 

 6
.0

, 
1
2
.0

 

125х4,8 115,4 1,85 
 6

.0
, 

1
2
.0

 
350 377x9 81,68 

125 140х8,3 123,4 3,49 140х5,4 129,2 2,33 400 426x9 92,55 

150 160х9,5 141,0 4,56 160х6,2 147,6 3,06 500 530х8 102,99 

150 180х10,7 158,6 5,77 180х6,9 166,2 3,81 600 630х8 122,72 

200 200х11,9 176,2 7,11 200х7,7 184,6 4,73 700 720х8 140,47 

200 225х13,4 198,2 9,02 225х8,6 207,8 5,94 800 820х8 160,20 

250 250х14,8 220,4 11,10 250х9,6 230,8 7,36 900 920х10 224,42 

250 280х16,6 246,8 13,90 280х10,7 258,6 9,18 1000 1020х10 249,08 

300 315х18,7 277,6 17,60 315х21,1 272,8 11,70 1100 1120х10 273,74 

350 355х21,1 312,8 22,40 355х13,6 327,8 14,80 1200 1220х11 327,97 

400 400х23,7 352,6 28,30 400х15,3 369,4 18,70 1400 1420х11 382,23 

500 450х26,7 396,6 35,90 450х17,2 415,6 23,70 Условное обозначение: 

500 500х29,7 440,6 44,30 500х19,1 461,8 29,20 
Труба стальная эл/св. 
прямошовная 530х8 

ГОСТ 10704-91 
600 560х33,2 493,6 55,50 560х21,4 517,2 36,60 

600 630х37,4 555,2 70,30 630х24,1 581,8 46,40 

700 710х42,1 625,8 89,30 710х27,2 655,6 59,10       

800 800х47,4 705,2 113,00 800х30,6 738,8 74,90       

900 900х53,3 793,4 143,00 900х34,4 831,2 94,70       

1000 1000х59,3 881,4 177,00 1000х38,2 923,6 117,00 
  

1200 1200х71,1 1057,8 255,00 1200х45,9 1108,2 168,00 

 Условное обозначение:   Условное обозначение:      

 Труба ПЭ 100 SDR 17 
Ø400х23,7, ГОСТ 18599-2001 

Труба ПЭ 100 SDR 26 
Ø400х15.3, ГОСТ 18599-2001 
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Продолжение таблицы (приложение 4) 
Корсис Трубы железобетонные 

безнапорные  СТБ 1163-99 ТУ 2248-001-73011750-2005 

      L труб  12 м. 

Марка 
Dнар., 

мм 

тип Т  

Длина, 
м DN/OD 

мм 
Dвн., 
мм 

Высота 
гофра, 

мм 

Масса 
1м.п., кг. 
SN4/SN8 

Вес 
муфты 
с рез. 
кольц. 

Dвн., 
мм 

 масса 
трубы, 

т 

                   

160х1,2 138 11 1,5/2,1 0,37           

200x1,4 176 13 1,8/2,5 0,52           

250x1,7 216 15 2,9/3,7 0,94           

315x1,9 271 21,5 4,6/5,7 1,74           

400x2,3 343 
26 

7,0/8,7 3,14 
Т 40.25-1(2,3)-

Н 
500 400 0,95 2500 

500x2,8 427 
33 

12,0/13,2 5,96 
Т 50.25-1(2,3)-

Н 
620 500 1,40 2500 

630x3,3 535 
45 

17,7/20,3 10,48 
Т 60.25-1(2,3)-

Н 
720 600 1,70 2500 

800x4,1 678 
61 

24,5/33,1 15,52 
Т 80.30-1(2,3)-

Н 
960 800 3,00 3000 

1000x5,0 851 
75 

40,5/51,7 27,66 
Т 100.30-
1(2,3)-Н 

1200 1000 4,60 3000 

1200x5,0 1030 
85 

56,0/66,9 40,32 
Т 120.30-
1(2,3)-Н 

1420 1200 6,10 3000 

 
    

Т 140.30-
1(2,3)-Н  

1620 1400 7,00 3000 

труба с приваренным раструбом: 
 

Т 160.30-
1(2,3)-Н 

1840 1600 8,70 3000 

Dнар.,мм 
L,м    

Т 200.35-
1(2,3)-Н 

2260 2000 10,6 3500 

500 
12    

Т 240.35-
1(2,3)-Н 

2700 2400 10,3 3500 

630 6/12           

800 6/12           

1000 6/12     1 - hзас=2м. 

!!!  НАД ВЕРХОМ ТРУБЫ 1200 6/12     2 - hзас=4м. 

Назначение: 3 - hзас=6м. 

Безнапорная и ливневая канализация  T - ж/б трубы цилиндрические раструбные со  

Условное обозначение:   стыковыми соединениями, уплотн. герметиками  

Труба КОРСИС DN/OD 315  SN4   и др. материалами     

ТУ 2248-001-73011750-2005     Н -  нормальной прочности    

если с раструбом: 
   

Условное обозначе-
ние: 

 
   

Труба КОРСИС DN/OD 1000 Р SN8 Т 40.25-1-Н СТБ 1163-99     

ТУ 2248-001-73011750-2005           
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Продолжение таблицы (приложение 4) 
Хризотилцементные трубы 

ГОСТ 31416-2009 ГОСТ 31416-2009 

Трубы безнапорные БНТ Трубы напорные ВТ-9 

Dу, 
мм 

Dнар., 
мм 

Dвн., 
мм 

Длина, 
м 

Масса 
1м.п., 

кг. 

Масса 
муфты,  

L-
150мм; 

кг 

Dу, 
мм 

Dнар., 
мм 

Dвн., 
мм 

Длина, м 
Масса 
1м.п., 

кг. 

100   100 3950 6 1,4 100 122 100 3950 9,2 

150 161 141 3950 9 2,3 150 168 141 3950 15,2 

            200 224 196 5000 24,5 

                      

            300 324 286 5000 47,7 

            400 427 377 5000 81,8 

        Условные обозначения: 

       
     

ВТ9 100х 3950 тип 
1 ГОСТ 31416-

2009 
  

 
    

  
     

ВТ9 150х 3950 тип 
1 ГОСТ 31416-

2009   

 
Условные обозначения:   

     

ВТ9 200х 5000 тип 
2 ГОСТ 31416-

2009   

 

БНТ 100 ГОСТ 31416-
2009 

     
    

ВТ9 300х 5000 тип 
2 ГОСТ 31416-

2009 
  

 

БНТ 150 ГОСТ 31416-
2009 

     
    

ВТ9 400х 5000 тип 
2 ГОСТ 31416-

2009 
  

 
 
Трубы керамические канализационные СТБ 1418-2003 
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Трубы железобетонные напорные СТБ 1986-2009 

Диаметр, мм 600 1000 1200 1400 1600 

Толщина стенки, мм 65 75 85 95 105 

Полезная длина, мм 5000 5000 5000 5000 5000 

Расчетное внутреннее давление в трубопроводе, МПа (кгс/см кв.) 
 Трубы II класса - до 1,0 (10), трубы III класса – до 0,5 (5)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Скорости фильтрования при нормальном 
и форсированном режимах для расчета скорых фильтров 

Фильтры 

Характеристика фильтрующего слоя 
Скорость  

фильтрования, м/ч 

Скорость подачи  

при промывке, 

м/ч 

Про-

должи-

тель-

ность 

про-

мывки, 

мин 

Относи-

тельное 

расши-

рение 

филь-

трую-

щей за-

грузки, 

% 

Матери-

ал  

загрузки 

Диа-

метр 

зерен, 

мм 

Вы-

со-

та 

сло

я, м 

Коэффи-

циент  

неодно-

родности 

при 

нор-

маль-

ном 

режи-

ме 

при фор-

сирован-

ном  

режиме 

воды 
воз-

духа 

Одно-

слой-

ные 

Кварце-

вый пе-

сок 

0,5–1,2 0,8 1,8–2 4–5 5–6 43–50 – 6 45 

0,7–1,6 1,5 1,6–1,8 5–6 6–7 50–58 – 6 30 

Дроб-

леный 

керам-

зит 

0,5–1,2 0,8 1,8–2 5–6 6–7 43–50 – 6 45 

0,7–1,6 1,5 1,6–1,8 6–7 7,2–8,5 50–58 – 6 30 

Двух-

слой-

ные 

Дробле-

ный ке-

рамзит 

или ан-

трацит 

0,8–1,8 0,8 1,6–1,8 

7–9 8,5–11 50–58 – 7 50 

Песок 0,5–1,2 0,5 1,8–2 

Трех-

слой-

ные 

Активи-

рован-

ный 

уголь 

3–5 0,3 1,5 

10–12 12–15 

Первая 

фаза  

70–75 
– 3 – 

Антра-

цит 

1,25–

3,15 

1,2

5 

1,5 

– 

Вто

рая 

фа-

за  

50–

60 

5 45 

Песок 0,8–1,2 0,5 1,5 Третья 

фаза 

70–75 

– 5 – 

Примечания  

1. Расчетные скорости фильтрования должны приниматься по результатам технологических исследований, вы-

полненных непосредственно у источника водоснабжения. 

Для напорных фильтров скорость фильтрования допускается принимать в пределах 10-15 м/ч при 

нормальном режиме и 12-18 м/ч – при форсированном. 

2. Допускаются отклонения крупности материала загрузки фильтров в пределах до 10 %. 

3. При применении фильтрующих материалов, не предусмотренных в настоящей таблице, рекомендуемые 

параметры необходимо уточнять на основании экспериментальных данных или имеющегося опыта приме-

нения. 

4. Эквивалентный диаметр зерен dэ, мм, следует определять по формуле  ,//1003  ii dPd  

где  Рi  – процентное содержание фракций со средним диаметром зерен di, мм. 
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